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		Дело № 5-12-11/2022 
05-0011/12/2022
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
	24 января 2022 года
	                                          г. Симферополь



Мировой судья судебного участка № 12 Киевского судебного района города Симферополь (Киевский район городского округа Симферополь) Республики Крым Малухин Валерий Владимирович (Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 55/2), рассмотрев в помещении судебного участка № 12 Киевского судебного района г. Симферополь материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении Акционерного общества «Крымэнерго», ***

УСТАНОВИЛ:

Акционерное общество «Крымэнерго» (далее – АО «Крымэнерго») не  исполнило в установленный срок предписание, органа, осуществляющего государственный контроль об устранении нарушений законодательства РФ, а именно исполнило не в полном объеме предписание  *** об устранении выявленных нарушений законодательства в области государственного энергетического надзора от 28.09.2021г., выданного Межрегиональным управлением федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Крым и г. Севастополю, чем совершило административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.
В судебное заседание представитель юридического лица не явился, о дате, времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом. Ходатайств об отложении рассмотрения дела не поступало, в связи с чем, руководствуясь статьей 25.1 КоАП РФ, мировой судья счел возможным рассмотреть дело в его отсутствие. 
Исследовав обстоятельства дела в их совокупности и оценив все доказательства, мировой судья приходит к  следующим выводам.
Так, 28.09.2021г. Межрегиональным управлением федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Крым и г. Севастополю в адрес АО «Крымэнерго» были выдано  предписание об устранении выявленных нарушений законодательства в области государственного энергетического надзора № 73-28/05, предусматривающее необходимость выполнить 669 нарушений.
Указанное выше предписания было получено главным инженером АО «Крымэнерго»  28.09.2021г., о чем свидетельствует его подпись.(л.д.108)
Согласно протоколу   *** АО «Крымэнерго» не выполнил следующие пункты предписания:
– п. 1 Отсутствуют локальные нормативные акты (ЛНА) АО «Крымэнерго» в соответствии с Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов энергетики, регламентирующие организацию технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений, принадлежащих АО «Крымэнерго»
– п. 2 Не разработан и не закреплён локальным нормативным актом (ЛНА) АО «Крымэнерго» конкретный состав ремонтной документации по каждому типу (виду) оборудования.
– п. 3 Не предоставлены сведения о создании аварийного зпаса оборудования, запасных частей и материалов для устранения последствий аварий в АО «Крымэнерго» и не предоставлен локальный нормативный акт (ЛНА) АО «Крымэнерго», определяющий порядок создания, хранения, использования, пополнения аварийного запаса.
–п. 5 Не разработаны и не утверждены техническим руководителем АО «Крымэнерго» технологические карты на ремонт ЛЭП и оборудования ПС, находящихся в собственности АО «Крымэнерго»
– п. 6 Не разработан локальный нормативный акт (ЛНА) АО «Крымэнерго», определяющий порядок формирования и утверждения комиссии по приёмке из капитального, среднего ремонта ЛЭП и оборудования ПС, находящихся в собственности АО «Крымэнерго»
– п. 7  Нарушен порядок разработки графиков ремонтов ЛЭП и оборудования ПС, находящихся в собственности АО «Крымэнерго» и являющихся объектами диспетчеризации в части подачи предложений, диспетчерских заявок и согласований с системным оператором, гласно требований Правил вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации.
– п. 8 Не предоставлены документы, подтверждающие наличие взаимоотношений АО «Крымэнерго» и филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Кубанское ПМЭС в части эксплуатации оборудования, принадлежащего филиалу ПАО «ФСК ЕЭС» Кубанское ПМЭС расположенного на территории объектов, принадлежащих АО «Крымэнерго».
– п. 9 Не внесены изменения в приказ АО «Крымэнерго» от 25.03.2021 № 32 «О подготовке работе в отопительный сезон 2021-2022 годов», в связи с изменением должности генерального директора, заместителя генерального директора, на которого возложено выполнение условий и показателей готовности электрических сетей к работе в отопительный сезон 2021-2022 годов
– п. 10 Не выполнен План технических мероприятий по подготовке электросетевых объектов АО «Крымэнерго» к работе в отопительный сезон 2021-2022» Приложение к Приказа АО «Крымэнерго» от 25.03.2021 № 32 «О подготовке к работе в отопительный сезон 2021-2022 годов:
· капитальный ремонт выключателей ПС 110 кВ Массандра (апрель);
· капитальный ремонт разъединителей 110 кВ Массандра (апрель)
– п. 11  Не выполнен п. 1.1. Приказа ГУП РК «Крымэнерго» от 25.03.2021 № 32 «О подготовке работе в отопительный сезон 2021-2022 годов»: не выполнена утвержденная установленном порядке инвестиционная программа (нарушение графика, согласно «доставленных документов)
– п. 12 Не выполнен п. 1.1. Приказа ЕУП РК «Крымэнерго» от 25.03.2021 № 32 «О подготовке работе в отопительный сезон 2021-2022 годов»: не предоставлен организационно- распорядительный документ (далее - ОРД) о наличии аварийного запаса оборудования необходимых материалов для выполнения аварийно-восстановительных работ в соответствии с утвержденным субъектом электроэнергетики перечнем для объектов АО «Крымэнерго», номенклатура аварийного запаса, не обеспечен контроль по комплектованию обходимыми материалами и оборудованием для выполнения аварийно-восстановительных бот на местах
– п. 13   Не выполнен годовой график ремонта оборудования АО «Крымэнерго»
–  п. 14 Не соответствует перспективный план ремонтов АО «Крымэнерго» годовому графику ремонта и технического обслуживая РЗА: ПС 110/10 кВ Массандра, ПС 110/10 кВ Шарха, ПС 110/10 Ялта
– п. 15 Отсутствует журнал дефектов оборудования ПС 110/10 кВ) ПС 110/10 кВ Ялта, ПС 110/10 кВ Гурзуф, ПС 110/10 кВ Массандра, ПС 110/10 кВ Алушта, ПС 110/10 Лучистое, ПС
110/10 кВ Артек, ПС 110/10 кВ Шарха, ПС 110/10 кВ Алупка, ПС 110/10 кВ Заря, ПС 110/10 кВ Гаспра
– п. 16 Не фиксируются результаты испытаний, измерений, контроля, опробования в ремонтной документации ПС 110/10 кВ: ПС 110/10 кВ Ялта, ПС 110/10 кВ Гурзуф, ПС 110/10 кВ Массандра, ПС 110/10 кВ Алушта, ПС 110/10 Лучистое, ПС 110/10 кВ Артек, ПС 110/10 кВ Шарха, ПС 110/10 кВ Алупка, ПС 110/10 кВ Заря, ПС 110/10 кВ Гаспра
– п. 17 Не выполняется запланированный объем работ по плановому ремонту (техническому обслуживанию), не контролируется качество выполненных работ, не устранены дефекты после выполнения капитального ремонта Т-1 ПС 110/10 кВ Массандра
– п. 18 Установлено не соответствие объема выполняемых работ при текущем ремонте, объемам зафиксированным в актах сдачи-приема отремонтированных объектов и фактическому техническому состоянию после ремонта, согласно предоставленного Акта сдачи-приемки отремонтированных объектов электрических сетей из ремонта (технического обслуживания) от 01.03.2021, наряда допуска № 353 для работы в электроустановках СПС ЯРЭС текущий ремонт Т-2 был выполнен 26.02.201 время с 12.30 до 14.04. в полном объеме включая расшиновку, ремонт бака, . вводов, вентиляторов, запорной арматуры, РПН, воздухоосушителей, расширителя трансформатора и расширителя РПН, отбор проб масла и т.д. Отбор проб масла был взят службой изоляции ЯРЭС 15.02.2021.
– п. 19 Не определяется объем технического обслуживания и планового ремонта необходимостью поддержания исправного и работоспособного состояния оборудования с учетом фактического технического состояния: отсутствуют результаты осмотра оборудования перед ремонтом, в ведомости неисправности и дефектов зафиксированные дефекты не отражают фактическое техническое состояние объекта, указан объем выполненных работ «текущий ремонт» ПС 110/10 кВ Гаспра Т-1. Т-1-2 (Ведомость неисправней и дефектов № 1)
– п. 20 Не проводится оценка объема и качества ремонта (окончательно - по результатам месячной подконтрольной эксплуатации, в течение которой долж на быть законче на проверка работы оборудования на всех режимах, проведены испытания и наладка всех систем)
– п. 21  Не создана комиссия по проверке знаний, которая долж на состоять не менее чем из пяти человек, включая председателя и заместителя председателя комиссии, в состав включены работники из числа административно-технического персонала организации, прошедшие аттестацию и проверку знаний, согласно требований правил (отсутствуют основания для издания приказа от 17.08.2021 № 97)
– п. 22 Не проходит подготовку по новой должности (рабочему месту) вновь принятый оперативно-ремонтный, ремонтный персонал производственно-технического отдела АО «Крымэнерго»
– п. 23 Не представлены документы, подтверждающие прохождение аттестации по вопросам безопасности в сфере электроэнергетики персоналом АО «Крымэнерго»
– п. 24 Не представлены протоколы проверки знаний членов комиссии для проведения проверки знаний, журнал проверки знаний АО «Крымэнерго»
– п. 25 Не проводится повышение квалификации персонала организации посредством реализации программ дополнительного профессионального образования (программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки. Не представлены программы, не установлена периодичность обучения для персонала АО «Крымэнерго»
– п. 26 Не ознакомлен персонал администрации АО «Крымэнерго» с Инструкциями по охране труда путем проведения инструктажа (не предоставлен журнал регистрации инструктажей на рабочем месте)
– п. 28 Отсутствует график технического обслуживания средств диспетчерского технологического управления и систем их гарантированного электропитания АО «Крымэнерго» в подразделении ЯРЭС, выполняющего обслуживание и ремонт по договору СДТУ ПС 110/10 кВ Шарха, ПС 110/10 кВ Массандра, ПС 110/10 кВ Ялта
–п. 29 Отсутствуют журналы технического обслуживания СДТУ АО «Крымэнерго», в которые внесены сведения о выполненных работах, сроках выполнения и исполнителях
–п. 34 Отсутствует (не представлен) график осмотра аккумуляторных батарей ПС 110/10 кВ Ялта, ПС 110/10 кВ Гурзуф, ПС 110/10 кВ, Массандра, ПС 110/10 кВ Алушта, ПС 110/10 Лучистое, ПС 110/10 кВ Артек, ПС 110/10 кВ Шарха, ПС 110/10 кВ Алупка, ПС 110/10 кВ Заря, ПС 110/10 кВ Гаспра
– п. 35 Не проводится ежегодный анализ электролита кислотной аккумуляторной батареи из контрольных элементов ПС 110/10 кВ Ялта, ПС 110/10 кВ Гурзуф, ПС 110/10 кВ Массандра, ПС 110/10 кВ Алушта, ПС 110/10 Лучистое, ПС 110/10 кВ Артек, ПС 110/10 кВ Шарха, ПС 110/10 кВ Алупка, ПС 110/10 кВ Заря, ПС 110/10 кВ Гаспра
– п. 36  Не определен местной инструкцией порядок эксплуатации системы вентиляции в помещениях аккумуляторных батарей с учетом местных условий ПС 110/10 кВ Ялта, ПС 110/10 кВ Гурзуф, ПС 110/10 кВ Массандра, ПС 110/10 кВ Алушта, ПС 110/10 Лучистое, ПС 110/10 кВ Артек, ПС 110/10 кВ Шарха, ПС 110/10 кВ Алупка, ПС 110/10 кВ Заря, ПС 110/10 кВ Гаспра
–п. 37 Не установлено количество контрольных элементов аккумуляторных батарей ПС 110/10 кВ Ялта, ПС 110/10 кВ Гурзуф, ПС 110/10 кВ Массандра, ПС 110/10 кВ Алушта, ПС 110/10 Лучистое, ПС 110/10 кВ Артек, ПС 110/10 кВ Шарха, ПС 110/10 кВ Алупка, ПС 110/10 кВ Заря, ПС 110/10 кВ Гаспра
– п. 38 Не проводится ежегодный контрольный разряд элементов ПС 110/10 кВ Ялта, ПС 110/10 кВ Гурзуф, ПС 110/10 кВ Массандра, ПС 110/10 кВ Алушта, ПС 110/10 Лучистое, ПС 110/10 кВ Артек, ПС 110/10 кВ Шарха, ПС 110/10 кВ Алупка, ПС 110/10 кВ Заря, ПС 110/10 кВ Гаспра
– п. 39 Не представлен график проверки заземляющих устройств со вскрытием грунта для оценки коррозионного состояния элементов заземлителя, находящихся в земле ПС 110/10 кВ Ялта, ПС 110/10 кВ Гурзуф, ПС 110/10 кВ Массандра, ПС 110/10 кВ Алушта, ПС 110/10 кВ Лучистое, ПС 110/10 кВ Артек, ПС 110/10 кВ Шарха, ПС 110/10 кВ Алупка, ПС 110/10 кВ Заря, ПС 110/10 кВ Гаспра
– п. 40 Не представлены результаты систематического наблюдения 2 раза в год (весной и осенью) зданий и сооружений для выявления дефектов и повреждений, и внеочередного после стихийных бедствий (больших ливней): ПС 110/10 кВ Ялта, ПС 110/10 кВ Гурзуф, ПС 110/10 кВ Массандра, ПС 110/10 кВ Алушта, ПС 110/10 Лучистое, ПС 110/10 кВ Артек, ПС 110/10 кВ Шарха, ПС 110/10 кВ Алупка, ПС 110/10 кВ Заря, ПС 110/10 кВ Гаспра( Выполнено в части систематического наблюдения, не выполнено в части внеочередного после стихийных бедствий)
– п. 41 Не проведено периодическое технического освидетельствования технологических систем, оборудования, зданий и сооружений (зданий и сооружений не реже 1 раза в 5 лет) ПС 110/10 кВ Ялта, ПС 110/10 кВ Гурзуф, ПС 110/10 кВ Массандра, ПС 110/10 кВ Дарсан, ПС 110/10 кВ Гаспра, ВЛ 110 кВ Гаспра-Ялта, В Л 110/10 кВ Артек - Шарха
– п. 42 Отсутствуют (не представлены) исполнительные рабочие схемы первичных и вторичных электрических соединений ПС 110/10 кВ ПС 110/10 кВ Ялта, ПС 110/10 кВ Гурзуф, ПС 110/10 кВ Массандра, ПС 110/10 кВ Алушта, ПС 110/10 Лучистое, ПС 110/10 кВ Артек, ПС 110/10 кВ Шарха, ПС 110/10 кВ Алупка, ПС 110/10 кВ Заря, ПС 110/10 кВ Гаспра (в СПС ЯРЭС представлены схемы нормальных соединений, схемы не соответствуют фактически установленному оборудованию ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Ялта))
– п. 43 Не представлены перечни линий электропередач, оборудования и устройств АО « Крымэнерго», находящихся в оперативном управлении и оперативном ведении диспетчеров энергообъектов, энергосистемы
– п. 44 Отсутствует (не представлен) в АО «Крымэнерго» перечень необходимых инструкций, положений, схем, утвержденный техническим руководителем и документация согласно перечня
– п. 45 Отсутствуют инструкции по эксплуатации оборудования энергообъектов АО Крымэнерго», не внесены изменения в инструкции по эксплуатации ГУП РК «Крымэнерго», персонал которого выполняет техническое обслуживание по договору, в связи заменой оборудования на ПС 110/10 кВ Гаспра, в связи с вводом в действие нормативно-технической документации
– п. 46 Не проводится со стороны управления ГУП РК «Крымэнерго» в необходимом объеме контроль за техническим состоянием оборудования, зданий, сооружений, выполнением объемов ремонтных работ в структурных подразделениях (запланированные объемы работ при ремонте не выполнены ВЛ 110 кВ Шарха - Артекв 2020 г. не выполнена замена сцепной арматуры, согласно утвержденного плана (12 ед.)
– п. 47 Нарушаются сроки вывода оборудования и сооружений в ремонт и ввод их в работу, согласно графика: ПС 110 кВ Массандра
– п. 48 Не ведутся наблюдения за осадками фундаментов, деформациями строительных конструкций, обследования зданий и сооружений, возведенных в районах с сейсмичностью 7 баллов и выше по специальным программам в сроки, предусмотренные местной инструкцией, но не реже 1 раза в три года
– п. 49 Не оформляется эксплуатационная документация по результатам осмотров электроустановок: не предоставлены листы осмотра, отсутствуют записи о всех выявленных неисправностях, не поставлен в известность вышестоящий инженерно-технический персонал, по ПС 110/10 кВ Ялта, ПС 110/10 кВ Гурзуф, ПС 110/10 кВ Массандра, ПС 110/10 кВ Алушта, ПС 110/10 Лучистое, ПС 110/10 кВ Артек, ПС 110/10 кВ Шарха, ПС 110/10 кВ Алупка, ПС ’10/10 кВ Заря, ПС 110/10 кВ Гаспра
– п. 50 Не представлены схемы и объем блокировочных устройств РУ ПС 110/10 кВ Ялта, ПС 110/10 кВ Гурзуф, ПС 110/10 кВ Массандра, ПС 110/10 кВ Алушта, ПС 110/10 Лучистое, ПС 110/10 кВ Артек, ПС 110/10 кВ Шарха, ПС 110/10 кВ Алупка, ПС 110/10 кВ Заря, ПС 110/10 кВ Гаспра
–  п. 51 Отсутствует (не представлен) график осмотров и обходов оборудования ОА «Крымэнерго» административно-техническим персоналом
– п. 52 Отсутствует (не представлена) программа по приемке оборудования, зданий и сооружений из капитального и среднего ремонта, утвержденная техническим руководителем и согласованная с исполнителем
– п. 53 Не оформлены паспорта ПС 110/10 кВ ПС 110/10 кВ Ялта, ПС 110/10 кВ Гурзуф, ПС 110/10 кВ Массандра, ПС 110/10 кВ Алушта, ПС 110/10 Лучистое, ПС 110/10 кВ Артек, ПС 110/10 кВ Шарха, ПС 110/10 кВ Алупка, ПС 110/10 кВ Заря, ПС 110/10 кВ Гаспра
– п. 54 Отсутствует контроль за антикоррозионной защитой стальных опор и металлических деталей железобетонных и деревянных опор, грозозащитных тросов и тросовых элементов :пор ВЛ АО «Крымэнерго». не предоставлен организационно-распорядительный документ АО «Крымэнерго»
– п. 55 Не возобновляется или не производиться заново антикоррозионная защита стальных : пор и металлических деталей железобетонных и деревянных опор, грозозащитных тросов и тросовых элементов опор ВЛ АО «Крымэнерго»
–п. 84 Отсутствуют (частично выгорели) обозначения мест противопожарных пересылок кабельных каналов ОРУ 110 кВ ПС 110/10 кВ Ялта. Места выходов кабелей из кабельных каналов, в местах разветвления на территории ОРУ не уплотнены несгораемым материалом
–п. 85 Древесно - кустарниковая растительность на ОРУ 110 кВ ПС 110/10 кВ Ялта
– п. 87  Отсутствуют диспетчерские наименования наВЧЗВЛ 110кВ на ПС 110/10 Ялта
–п. 88  Частично выгорели расцветка фаз на оборудовании, диспетчерские наименования на оборудовании на ПС 110/10 кВ Ялта
– п. 90 Маслоприёмник зарос травой, кустарником Т-1 ПС 110/10 кВ Ялта
– п. 94  Блокировочные устройства не закрыты на ОРУ ПС 110/10 кВ Ялта
– п. 95 На приводах разъединителей и заземляющих ножей отсутствуют (выгорели) указатели отключенного и включенного положения ПС 110/10 Ялта
– п. 96 Отсутствуют диспетчерские наименование на клемных ящиках, маркировка на кабелях ОРУ ПС 110/10 кВ Ялта
– п. 99  Металлоконструкции оборудования ОРУ не защищены от коррозии ПС 110/10 Ялта
–п. 102  Не обозначены и не оборудованы места заземления передвижной пожарной техники на территории ОРУ подстанций (в соответствии с оперативным планом пожаротушения), отсутствует знак «Заземление» размером 20x20 см
–п. 105 Коррозирует, частично не окрашено оборудование ДГР ПС 110/10 кВ Ялта
– п. 108 В помещении ОПУ ПС 110/10 кВ Ялта мусор, посторонние предметы
– п. 109 В здании ОПУ - ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ Ялта течь крыши, сгнили оконные рамы, кирпичный парапет крыши отваливается, вода в кабельных каналах ОПУ, сливные стоки засорены, повреждение бетонного пола
– п. 110 Отсутствуют (частично выгорели) обозначения мест противопожарных пересылок кабельных каналов ОРУ 110 кВ ПС 110/10 Дарсан. Места выходов кабелей из кабельных каналов, в местах разветвления на территории ОРУ не уплотнены несгораемым материалом
– п. 112  Отсутствуют диспетчерские наименования на ВЧЗ ВЛ 1 ЮкВ на ПС 110/10 Дарсан
– п. 113 Частично выгорела расцветка фаз на оборудовании, диспетчерские наименования на оборудовании на ПС 110/10 кВ Дарсан
– п. 118  Изменил цвет контрольный силикогель ф. А ТН-1 110 ПС 110/10 кВ Дарсан
– п. 119 Не опломбированы блокировочные устройства ЛР 110 Массандра ПС 110/10 кВ Дарсан
– п. 120 Не закрыты на замки клемные ящики, щиты на ОРУ ПС 119/10 кВ Дарсан
– п. 121 Маслоприёмники Т-1, Т-2 заросли травой, кустарником ПС 110/10 кВ Дарсан
– п. 122 На приводах разъединителей и заземляющих ножей отсутствуют (выгорели) указатели отключенного и включенного положения ПС 110/10 Дарсан
– п. 123 На территории ОРУ ПС 110/10 кВ Дарсан посторонние предметы, бочки с ГСМ у СМВ 110 ПС 110/10 кВ Дарсан
– п. 124 На маслоуказателе плохо просматриваются контрольные метки, соответствующие уровню масла в неработающем трансформаторе при различных температурах, что не позволяет контролировать выполнения условий его надежной работы ДГР ПС 110/10 Дарсан
– п. 128  Рукоятка привода ЗН присоединений ОРУ 110 кВ не окраше на в красный цвет (краска выгорела) ПС 110/10 Дарсан
– п. 129 Не обозначены и не оборудованы места заземления передвижной пожарной техники на территории ОРУ подстанций (в соответствии с оперативным планом пожаротушения), отсутствует знак «Заземление» размером 20x20 см
– п. 130 Заросли растительностью ДГР ПС 110/10 кВ Дарсан
– п. 133 В помещении ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Дарсан мусор, посторонние предметы, двери камер открыты, мусор
– п. 134 На щите освещения отсутствуют надписи, с наименованием присоединений ПС 110/10 кВ Дарсан ЗРУ-ЮкВ).
– п. 135 Не обеспечена освещенность помещения ЗРУ 10 кВ (не работает часть светильников) ПС 110/10 кВ Дарсан
– п. 136 Средства пожаротушения не находятся в исправном состоянии: емкости с песком заросли растительностью, отсутствуют инвентарные ящики на территории ОРУ ПС 110/10 кВ Дарсан
– п. 138 Отсутствуют (частично выгорели) обозначения мест противопожарных пересылок кабельных каналов ОРУ 110 кВ ПС 110/10 кВ Гаспра. Места выходов кабелей из кабельных каналов, в местах разветвления на территории ОРУ не уплотнены несгораемым материалом
– п. 139 Древесно - кустарниковая растительность на ОРУ 110 кВ ПС 110/10 кВ «Гаспра»
–п. 141 Средства пожаротушения не находятся в исправном состоянии: емкости с песком заросли растительностью, отсутствуют инвентарные ящики на территории ОРУ ПС 110/10 кВ Г аспра
–п. 6 Расцветка фаз на оборудовании, диспетчерские наименования на оборудовании выгорели на ПС 110/10 кВ Гаспра
– п. 144 Посторонние предметы в маслоприемнике Т-1 ПС 110/10 кВ Гаспра (бочки с ГСМ, деревянные настилы)
– п. 147 Не защищено масло от непосредственного соприкосновения с окружающим воздухом в трансформаторе ПС 110/10 кВ Гаспра: изменил цвет силикагель Т-2, не видно уровня масла в гидрозатворе
– п. 148  Частично разрушены и требуют замены плиты кабельных каналов ОРУ 110 кВ ПС 110/10 кВ Гаспра
– п. 151 В камерах трансформаторов ТСН-1, ТСН-2 ПС 110/10 кВ Гаспра: штукатука, мусор,
пыль
– п. 155  В маслоприемнике растет трава Т-1 ПС 110/10 кВ Гаспра
– п. 156 На приводах разъединителей и заземляющих ножей отсутствуют (выгорели) указатели отключенного и включенного положения ПС 110/10 Гаспра
– п. 161 Открыто проложенные заземляющие спуски разъединителей и оборудования ОРУ 110 кВ не защищены от коррозии, не окрашены в черный цвет в полном объеме ПС 110/10 Гаспра
– п. 162 Рукоятка привода ЗН присоединений ОРУ 110 кВ не окраше на в красный цвет (краска выгорела) ПС 110/10 Гаспра
– п. 163 Не обозначены и не оборудованы места заземления передвижной пожарной техники на территории ОРУ подстанций (в соответствии с оперативным планом пожаротушения), отсутствует знак «Заземление» размером 20x20 см
– п. 165 Заросли кустарниковой растительностью ДГР ПС 110/10 кВ Гаспра
– п. 171 Древесно - кустарниковая растительность на ОРУ ПС 110/10 «Массандра»,
– п. 174 Расцветка фаз на оборудовании, диспетчерские наименования на оборудовании частично выгорели на ПС 110/10 кВ Массандра
– п. 179 В маслоприемнике трава Т-2 трава ПС 110/10 кВ Масссандра
– п. 180 На приводах разъединителей и заземляющих ножей выгорели указатели отключенного м включенного положения ПС 110/10 Массандра,
– п. 184  Открыто проложенные заземляющие спуски разъединителей и оборудования ОРУ 110 кВ не защищены от коррозии, не окрашены в черный цвет в полном объеме ПС 110/10 Кассандра
– п. 186 Рукоятка привода ЗН присоединений ОРУ 110 кВ не окраше на в красный цвет (краска выгорела) ПС 110/10 кВ Массандра
– п. 186  Не обозначены и не оборудованы места заземления передвижной пожарной техники на территории ОРУ подстанций (в соответствии с оперативным планом пожаротушения), отсутствует знак «Заземление» размером 20x20 см
– п. 187 Заросли кустарниковой растительностью ДГР ПС 110/10 кВ Массандра
– п. 190 В помещении ОПУ- ЗРУ ЮкВ ПС 110/10 кВ Массандра мусор, посторонние предметы
– п. 193 Отсутствуют (частично выгорели) обозначения мест противопожарных пересылок кабельных каналов ОРУ ПС 110/10 кВ Гурзуф
– п. 194 Древесно - кустарниковая растительность на ОРУ ПС 110/10 кВ Гурзуф
–п. 195 Расцветка фаз на оборудовании, диспетчерские наименования на оборудовании частично выгорели на ПС 110/10 кВ Гурзуф
– п. 202 В маслоприёмнике трава, кустарник Т-1, Т-2 трава ПС 110/10 кВ Гурзуф
– п. 203 На приводах разъединителей и заземляющих ножей выгорели указатели отключенного и включенного положения ПС 110/10 кВ Гурзуф
– п. 208  Рукоятка привода ЗН присоединений ОРУ 110 кВ не окраше на в красный цвет (краска выгорела) ПС 110/10 кВ Гурзуф
– п. 209  Не обозначены и не оборудованы места заземления передвижной пожарной техники на территории ОРУ подстанций (в соответствии с оперативным планом пожаротушения), отсутствует знак «Заземление» размером 20x20 см
– п. 210 Посторонние предметы, бочки ГСМ в маслоприемнике Т-1 ПС 110/10 кВ Гурзуф
– п. 211 Отсутствует плафоны на светильниках над дверью в ОПУ, в аккумуляторную ПС 110/10 кВ Гурзуф
– п. 212  Заросли растительностью ДГР ПС 110/10 кВ Гурзуф
– п. 213 Коррозирует, частично не окрашено оборудование ДГР ПС 110/10 кВ Гурзуф
– п. 214  Не содержится в исправном состоянии оборудование ДГР ПС 110/10 кВ Гурзуф грязный бак, следы течи масла, грязное масломерное стекло, не видно уровня масла в расширительном баке
– п. 216 В помещении ОПУ ПС 110/10 кВ Гурзуф мусор, посторонние предметы
– п. 217 Отсутствует доступ (не исправен дверной замок) в аккумуляторную ПС 110/10 кВ Гурзуф
–п. 218 Не закрыты на замок шкафы на территории ОРУ ПС 110/10 кВ Гурзуф
– п. 219 Отсутствуют (частично выгорели) обозначения мест противопожарных пересылок кабельных каналов ОРУ 110 кВ ПС 110/10 кВ Артек. Места выходов кабелей из кабельных каналов, в местах разветвления на территории ОРУ не уплотнены несгораемым материалом
– п. 220 Древесно - кустарниковая растительность на ОРУ 110 кВ ПС 110/10 Артек
– п. 222 Не окрашены краской окна в помещении аккумуляторной ПС 110/10 кВ Артек (краска отслоилась)
п. 223 Посторонние предметы, мусор в помещении аккумуляторной ПС 110/10 кВ Артек
– п. 224 Отсутствуют надписи с наименованием присоединения на автоматах в щитке освещения ОПУ ПС 110/10 кВ Артек
– п. 225 Средства пожаротушения не находятся в исправном состоянии: емкости с песком заросли растительностью, отсутствуют инвентарные ящики на территории ОРУ ПС 110/10 кВ Артек
– п. 227  Расцветка фаз на оборудовании, диспетчерские наименования на оборудовании частично выгорели на ПС 110/10 кВ Артек
– п. 232 На приводах разъединителей и заземляющих ножей отсутствуют (выгорели) указатели отключенного и включенного положения ПС 110/10 Артек
– п. 236  Открыто проложенные заземляющие спуски разъединителей и оборудования ОРУ 110 кВ не защищены от коррозии, не окрашены в черный цвет в полном объеме ПС 110/10 кВ Артек
– п. 237 Рукоятка привода ЗН присоединений ОРУ 110 кВ не окраше на в красный цвет (краска выгорела) ПС 110/10 Артек
– п. 238 Не обозначены и не оборудованы места заземления передвижной пожарной техники на территории ОРУ подстанций (в соответствии с оперативным планом пожаротушения), отсутствует знак «Заземление» размером 20x20 см
–п. 240 Отсутствуют (частично выгорели) обозначения мест противопожарных пересылок кабельных каналов ОРУ ПС 110/10 кВ Алушта
– п. 242 Древесно - кустарниковая растительность на ОРУ ПС 110/10 кВ Алушта
– п. 243 Не убрана после покоса трава, кустарник ПС 110/10 кВ Алушта
–  п. 245 Отсутствуют диспетчерские наименования на ВЧЗВЛ 110кВ на ПС 110/10 Алушта
– п. 246 Расцветка фаз на оборудовании, диспетчерские наименования на оборудовании частично выгорели на ПС 110/10 кВ Алушта
– п. 250 На приводах разъединителей и заземляющих ножей выгорели указатели отключенного и включенного положения ПС 110/10 кВ Алушта
–п. 251 На маслоуказателе стерлись контрольные метки, соответствующие уровню масла в неработающем трансформаторе при различных температурах, что не позволяет контролировать выполнения условий его надежной работы ДГР ПС 110/10 кВ Алушта
– п. 253 Открыто проложенные заземляющие спуски разъединителей и оборудования ОРУ 110 кВ не защищены от коррозии, не окрашены в черный цвет в полном объеме ПС 110/10 Алушта
– п. 254 Рукоятка привода ЗН присоединений ОРУ 110 кВ не окраше на в красный цвет (краска выгорела) ПС 110/10 Алушта
–п.255 Не обозначены и не оборудованы места заземления передвижной пожарной техники на территории ОРУ подстанций (в соответствии с оперативным планом пожаротушения), отсутствует знак «Заземление» размером 20x20 см
– п. 260 Отсутствуют на дверях аккумуляторной ПС 110/10 кВ Алушта надписи: «Аккумуляторная», «Огнеопасно», «С огнем не входить», «Курение запрещается»
– п. 262 Отсутствует плафон на светильнике над входом в ЗРУ ПС 110/10 кВ Алушта
– п. 263 Отсутствуют диспетчерские наименования в помещение ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Алушта
– п. 264 В помещении ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Алушта (секция 2) недостаточное освещение (не работают светильники)
– п. 265 В помещении ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Алушта (секция 2) пыль, мусор
– п. 267 В помещении ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Алушта (секция 2) не закрыты на замок двери камер
– п. 268  Отсутствует на щитке диспетчерское наименование и надписи с наименованием присоединений в помещении ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Алушта (секция 2)
– п. 269 Отсутствует диспетчерское наименование на воротах ПС 110/10 кВ Шарха
– п. 271 Открыто проложенные заземляющие проводники не защищены от коррозии, не окрашены в черный цвет в полном объеме ПС 110/10 Щарха
– п. 272 Средства пожаротушения не находятся в исправном состоянии: емкости с песком заросли растительностью, отсутствуют инвентарные ящики на территории ОРУ ПС 110/10 кВ Шарха
– п. 276 Не установлены в местах пересечения В Л-3 30 кВ Каховская - Джанкой с автомобильными дорогами с обеих сторон ВЛ на дорогах дорожные знаки, запрещающие остановку транспорта в охранных зонах этих линий
– п. 282 Имеется обширная древесно-кустарниковая растительность на территории ОРУ-35 кВ, ОРУ-110 кВ
– п. 283 Маслоприёмники находятся в неисправном состоянии (заросли травой, уровень щебня не соответствует требованиям, замаслены) выключателей МВ-110 кВ Скворцово, ШСМВ-110 кВ.
– п. 348 Не предохранены от коррозии и не окрашены в чёрный цвет открыто проложенные заземляющие проводники к шкафам ШУ ЛР 330 ЭВ-8 и ШУ ЛР 330 ЭВ-7 на ОРУ-330 кВ
– п. 359 Нарушено покрытие краски, стойкой к атмосферным воздействиям и воздействию масла верхней части автотрансформатора АТ-3
– п. 6 Повреждение (трещины, осыпание бето надо арматуры, сколы) ж/б стойки шинной опоры ОР-220 НС-2 на ОРУ-220 кВ
–п. 360 Частично отсутствуют, повреждены плиты кабельных лотков к трансформатору Т-3
– п. 411 ПС 220 кВ Феодосийская–Не обновлены протитивопожарные песчаные пересыпки после прокладки кабелей в кабельных лотках на ОРУ 110 кВ
п. 513 ПС 110 Старый Крым. Оголение арматуры стоек ЭВ-110 и ШР-110 ВЛ Феодосийская
– п. 538 ПС 110 Старый Крым. ОР НО ОВ сломано крепление крышки привода, отсутствует защитный козырек
– п. 540 ПС 110 Старый Крым. ЛР-110 ВЛ Судак - отсутствует защитный козырек над приводом
– п. 569 ПС 110 Старый Крым. Двигатель вентиляции помещения акумуляторной батареи - отсутствует клеммная коробка, на кабеле отсутствует защита от механических повреждений
–п. 571 ПС 110 Судак ОПУ. Отсутствует плавкая вставка (установлен жук) Панель ЩСН-0,23 ПН № 6 (телемеханика)
–п. 580 ПС 110 Судак Не определенный провод между зданиями ОПУ ПС 110 Судак и Склад Судакского РЭС разрушена изоляция, имеются не изолированные скрутки
–п. 596 -ПС 110 Судак ОРУ-110. вода в маслоприемнике
п. 618 ПС 110 Подгорная между ограждением ПС и ЛР-35 В Л Орион имеется ДКР
Срок исполнения вышеуказанных пунктов предписания № 73-28/05 истек 28.10.2021г., однако изложенные требования предприятием выполнены не были, ходатайство о продлении срока исполнения данных пунктов предписания  не заявлялось.
Диспозицией ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства влечет за собой административную ответственность.
Вина АО «Крымэнерго» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, подтверждается собранными по делу доказательствами, а именно: протоколом об административном правонарушении от 02.12.2021г. №241-28/05, копией предписания № 73-28/05 от 28.09.2021г., иными материалами дела в их совокупности.
Таким образом, оценив представленные доказательства, мировой судья приходит к выводу о том, что АО «Крымэнерго» совершено административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно – невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства. 
При назначении наказания, мировой судья учитывает характер и степень общественной опасности совершенного административного правонарушения, относящегося к правонарушениям против порядка управления, отсутствие обстоятельств, смягчающих или отягчающих административную ответственность.
С учетом вышеизложенного мировой судья считает необходимым и достаточным для достижения целей административного наказания назначить наказание в пределах санкции ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.
Руководствуясь ч.1 ст. 19.5, ст.ст.29.9, 29.10 КоАП РФ, мировой судья,-
ПОСТАНОВИЛ:
Акционерное общество «Крымэнерго», *** признать виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.
Перечисление штрафа производить по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Республике Крым (Министерство юстиции Республики Крым) - Наименование банка: Отделение Республика Крым Банка России//УФК по Республике Крым г.Симферополь - ИНН 9102013284 - КПП 910201001 - БИК 013510002 - Единый казначейский счет 40102810645370000035 - Казначейский счет 03100643000000017500 - Лицевой счет 04752203230 в УФК по Республике Крым Код Сводного реестра 35220323, КБК 828 1 16 01193 01 0005 140,  ОКТМО: 35729000, УИН 0.
Квитанцию об оплате штрафа предоставить мировому судье. 
Разъяснить правонарушителю, что в соответствии со ст. 32.2. КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.
В соответствии со ст. 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом, влечет наложение административного штрафа                        в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
В случае неуплаты административного штрафа в указанный срок постановление будет направлено судебному приставу-исполнителю для принудительного исполнения.
Срок предъявления постановления к исполнению в течение двух лет со дня вступления постановления в законную силу.
Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток  со  дня вручения или получения копии постановления в Киевский районный суд г. Симферополя Республики Крым через мирового судью судебного участка № 12 Киевского судебного района города Симферополь. 

Мировой судья:                         		                                                        В.В. Малухин
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