Дело № 5-12-155/2017 
05-0155/12/2017
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
	08 августа 2017 года
	                                                         г. Симферополь



Мировой судья судебного участка № 12 Киевского судебного района города Симферополь (Киевский район городского округа Симферополь) Республики Крым Малухин Валерий Владимирович (Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 55/2), рассмотрев                                 в помещении судебного участка № 12 Киевского судебного района г. Симферополь материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 13 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении Начальника штаба ДАННЫЕ1 Кочергина Дмитрия Александровича, ДАННЫЕ2, зарегистрированного и проживающего по адресу: АДРЕС1,
УСТАНОВИЛ:
Начальник штаба ДАННЫЕ1 Кочергин Дмитрий Александрович не выполнил в установленный законный срок предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара НОМЕР1 от 30.05.2016 г., а именно пункты нарушений 1-10, 13-20, 22, 23, 26-31, 33, 35, 38-43, срок исполнения которого истек 30.05.2017 г., чем совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ.
В судебное заседание Кочергин Д.А. не явился. О дате и месте слушанья дела извещен надлежащим образом, причину неявки суду не сообщил, о рассмотрении дела в его отсутствие                 не просил.
При таких обстоятельствах мировой судья счел возможным рассмотреть дело в отсутствие лица, привлекаемого к административной ответственности.
Так, 30.05.2016 г. в адрес Кочергина Д.А. было выдано предписание НОМЕР1 Отделом надзорной деятельности по городу Симферополю Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Крым об устранении нарушений требований пожарной безопасности, нарушающих: Правила противопожарного режима в Российской Федерации(утвержденные Постановлением РФ от- 25 апреля 2012 г. №390); Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 3.13130.2009 Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; СП 2.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты; СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы; СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование; СП 5.13130.2009 Система противопожарной защиты Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования; СП 4.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Требования к объемно планировочным и конструктивным решениям; СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности; СП 10.13130.2009 СПЗ Внутренний противопожарный водопровод; ГОСТ Р 12.2.143-2009 ССБТ. Системы Фотолюминесцентные эвакуационные требования и методы контроля.
13.06.2017 г. Отдел надзорной деятельности по городу Симферополю Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Крым вынес распоряжение НОМЕР2 о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя для осуществления федерального государственного пожарного надзора, с целью исполнения организацией ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленных нарушений, срок для исполнения которого истек НОМЕР1 от 30.05.2016 года об устранении выявленных нарушений обязательных требований (или) требований установленных муниципальными правовыми актами.
16.06.2017 г. и 21.06.2017 г. органом федерального государственного пожарного надзора была проведена внеплановая выездная проверка исполнения предписания НОМЕР1 от 30.05.2016 г. об устранении нарушения законодательства, в ходе которой, было установлено, что требования предписания Кочергиным Д.А. на дату проведения проверки не исполнены полностью не исполнено, а именно пункты 1-10, 13-20, 22, 23, 26-31, 33, 35, 38-43 предписания НОМЕР1 от 30.05.2016 г., в результате чего, был составлен акт НОМЕР3 от 21.06.2017 г., в котором отражены следующие нарушения:
1) На дверях помещений складских и производственных помещений не обозначена их категория по взрывопожарной и пожарной опасности (помещение мастерской стоматологии, помещения пищеблоков, электрощитовые, гаражи, складские и другие производственные помещения). Не представлено методику определения классификационных признаков отнесения здания и помещений складского назначения к категориям по пожарной и взрывопожарной опасности, которая установлена нормативными документами по пожарной безопасности, (ст.4, ст. 6, Главы 7,8 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390; СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности).
2) Во всех лестничных клетках здания на имеющихся дверях отсутствуют приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах.(на всех этажах всех зданий кроме хирургии) (п. 36 п/п "г" Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390; ст.4, ст.6, Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.7 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы).
3) Допущено загромождение путей эвакуации, различными материалами, оборудованием и другими предметами (общих коридоров всех этажей стационара, роддома, поликлиники, общих коридоров подвальных и цокольных этажей, эвакуационных путей и выходов из основного склада) предметами мебели, оборудованием и другими предметами (п.36 б Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390).
4) В помещениях больницы на путях эвакуации применены материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г2, В2, ДЗ, ТЗ или Г2, ВЗ, Д2, Т2 — для отделки потолка в общих коридорах, холлах и фойе; (приёмный покой стационара, роддома) (не представлены сертификаты); В2, РП2, ДЗ, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе (подвальное помещение поликлиники) (не представлены сертификаты) (ст.4, ст.6, ст.53 Федерального закона №123-Ф3 от 22.07.08 г. п.4.3.2 СП 1.13130.2009);
5) Допущено эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции (подсобные помещения, чердаки, подвалы, насосная, гаражи, складские помещения, на этажах зданий поликлиники стационара, роддома, электрощитовая роддома и т.д.) (п.42 а Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390);
6) Допущено эксплуатация розеток и других электроустановочных изделий с повреждениями (чердаки, подвалы, складское помещение, гаражи) (п.42 б Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390);
7) Допущена эксплуатация светильников без колпаков (рассеивателей) (подсобные помещения, чердаки, подвалы, насосная, гаражи, складские помещения, на этажах зданий поликлиники стационара, роддома, электрощитовая роддома и т.д.) (п. 42 в Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390);
8) Электротехническая продукция установленная на объекте не исключает распространение горения за ее пределы (розетки установленные на горючем основании и прокладка проводки на чердаках и по горючему основанию) (ст. 142 п.1 Федерального Закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», №123 - ФЗ от 22.08.2008 г.);
9) Допущена эксплуатация дверей открывающихся не по направлению эвакуации людей из общего коридора 1 этажа роддома(п. 36 ж Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390);
10) Высота горизонтальных участков путей эвакуации в менее 2 м из общего коридора 1 этажа роддома (ст.4, ст.6, Федерального закона №123-Ф3 от 22.07.2008 г. п.4.3.4 СП 1.13130.2009);
11)На кровле здания стационара отсутствует часть ограждения (ст.4. ст.6, ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.7.16, СП 4.13130.2013 «СПЗ, Ограничение распространение пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.»);
12)В лестничных клетках здания роддома отсутствуют двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров(двери должны быть глухими или с армированного стекла).(ст.4. ст.6, Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.7 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы);
13) В организации не определён порядок и сроки проведения регламентных работ по очистке вентиляционных камер, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта не реже 1-го раза в год (п. 50 Правила противопожарного режима в РФ);
14) На объекте не обеспечена очистка территории от горючих отходов, тары, мусора, а также не обеспечен покос травяной растительности (п. 77 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390);
15) В зданиях больницы на чердаках, в подвалах и цокольных этажах допускается хранение горючих материалов, мусора, продукции, мебели и других предметов (п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановленим Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390);
16) В подвальном этаже здания роддома вход в лифт не предусмотрен через тамбур-шлюз 1-го типа с избыточным давлением воздуха при пожаре.(ст.4, ст.6, ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);
17) В подсобных помещениях больницы не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями (подсобные помещения подвалов и цокольного этажа, помещение электрощитовой) (п. 22 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390);
18) Отсутствует декларация пожарной безопасности (ст.64 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).
Вина Кочергина Д.А. в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 13 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, подтверждается собранными по делу доказательствами, а именно: протоколом об административном правонарушении НОМЕР4 от 21.06.2017 г.(л.д. 4-5); копией акта внеплановой выездной проверки НОМЕР3 от 21.06.2017 г.(л.д. 6-9); объяснения Кочергина Д.А. от 21.06.2017 г., в которых вину свою признает(л.д. 10); копией предписания органа государственного надзора НОМЕР1 от 30.05.2016 г. (л.д. 11-15); копией распоряжения органа государственного надзора НОМЕР2 от 13.06.2017 г. о проведении внеплановой выездной проверки (л.д. 16-17); копией приказа о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность(л.д. 18-21); копией приказа о приеме на работу Кочергина Д.А.(л.д. 22); копией должностной инструкции Кочергина Д.А.(л.д. 23-28).
Таким образом, мировой судья приходит к выводу о том, что в действиях Кочергина Д.А. имеется состав правонарушения, предусмотренного частью 13 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно – невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания.
Обстоятельств, которые смягчают либо отягчают административную ответственность Кочергина Д.А., мировым судьёй не установлено.
При назначении Кочергину Д.А. административного наказания учитываются характер совершенного административного правонарушения, которое относится к правонарушениям против порядка управления, личность виновного, официально трудоустроенного, его имущественное положение, отсутствие смягчающих и отягчающих административную ответственность обстоятельств.
С учетом вышеизложенного мировой судья считает необходимым и достаточным для достижения целей административного наказания назначить наказание в пределах санкции ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ.
Руководствуясь ч.13 ст. 19.5, ст.ст.29.9, 29.10 КоАП РФ, мировой судья,-
ПОСТАНОВИЛ:
Начальника штаба ДАННЫЕ1 Кочергина Дмитрия Александровича, ДАННЫЕ2, зарегистрированного и проживающего по адресу: АДРЕС1, признать виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 13 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 5000 (пять тысяч) рублей.
Перечисление штрафа производить по следующим реквизитам: номер счета получателя 40101810335100010001; БИК 043510001; наименование банка – Отделение Республика Крым г. Симферополь; ИНН 7702835821; КПП 920201001; получатель: УФК по Республике Крым( ГУ МЧС России по Республике Крым); Код бюджетной классификации: 17711607000016000140; ОКТМО: 35701000.
Квитанцию об оплате штрафа предоставить мировому судье. 
Разъяснить правонарушителю, что в соответствии со ст. 32.2. КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.
В соответствии со ст. 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом, влечет наложение административного штрафа                        в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
В случае неуплаты административного штрафа в указанный срок постановление будет направлено судебному приставу-исполнителю для принудительного исполнения.
           Срок предъявления постановления к исполнению в течение двух лет со дня вступления постановления в законную силу.
Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток  со  дня вручения или получения копии постановления в Киевский районный суд г. Симферополя Республики Крым через мирового судью судебного участка № 12 Киевского судебного района города Симферополь. 

Мировой судья:                                                                                                                  В.В. Малухин






