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 Дело № 05-0315/43/2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 июля 2019года                    г.Евпатория, пр.Ленина, 51/50

Исполняющий обязанности временно отсутствующего мирового судьи судебного участка №43 Евпаторийского судебного района (городской округ Евпатория) Республики Крым мировой судья судебного участка №39 Евпаторийского судебного района (городской округ Евпатория) Республики Крым Фролова Елена Александровна, рассмотрев дело об административном правонарушении, которое поступило из Отдела надзорной деятельности по г.Евпатории УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым о привлечении к административной ответственности должностного лица - 

заместителя директора-главного инженера наименование организации Дзюба Андрея Петровича, паспортные данные,  гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: адрес

по ч.13 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

УСТАНОВИЛ:

дата Дзюба А.П. являющийся заместителем директора - главным инженером ФБЛПУ адрес ФНС адрес, расположенный по адресу: адрес; не выполнены в установленный срок требования предписания старшего инспектора отдела надзорной деятельности по адрес УНД и адрес России по адрес подполковника внутренней службы фио №47/1/1 от дата, а именно: в соответствии со ст.ст.54,83,54 ФА от дата №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: в помещениях спальных корпусов «Санатория-профилактория «Маяк» не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, и системой оповещения людей о пожаре и управления эвакуации людей; не выведен сигнал срабатывания АПС на пульт централизованного наблюдения.

В суд заместитель директора - главный инженер ФБЛПУ адрес ФНС адрес Дзюба А.П. не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен в установленном порядке. В силу ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ мировой судья считает возможным рассмотреть дело об административном правонарушении в отсутствие Дзюба А.П.

Совершение административного правонарушения и заместителя директора - главного инженера ФБЛПУ адрес ФНС адрес Дзюба А.П. в его совершении подтверждаются собранными по делу доказательствами: протоколом об административном правонарушении от дата №5/2019/66, копией предписания №47/1/1 от дата выданного Отделом надзорной деятельности по адрес ГУ МЧС России по адрес, копией акта проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя №71 от дата, копией приказа №17-лс о назначении Дзюба А.Д. на должность заместителя директора - главного инженера ФБЛПУ адрес ФНС адрес от дата, копией приказа №01-07/75 о назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность от дата, копией должностной инструкции заместителя директора-главного инженера, письменными объяснениями Дзюба А.Д. от дата.

Представленные по делу доказательства являются относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными, так как они согласуются между собой, имеют отношение к событию правонарушения и получены в полном соответствии с требованиями законодательства.

В соответствии с ч.13 ст.19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до шести тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от девяноста тысяч до ста тысяч рублей.

В соответствии с п. 33 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме" при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

В соответствии с п. 482 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме" пожарные щиты комплектуются немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем согласно приложению № 6.

Согласно п.70 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме" руководитель организации обеспечивает объект защиты огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 настоящих Правил и приложениям № 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.

Пунктами 55 и 57 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме" предусмотрено, что руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).

Согласно ст. 4, 5 ч.1-3Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ, Техническое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой: - установление в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности требований пожарной безопасности к продукции, процессам проектирования, производства, эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации и утилизации; - правовое регулирование отношений в области применения и использования требований пожарной безопасности; - правовое регулирование отношений в области оценки соответствия. К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.

Нормы п. 6.6.7 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля» определяют, что предупреждающие знаки для противопожарного оборудования и аварийного оборудования, приборы связи, предназначенные для использования в чрезвычайных ситуациях, должны быть размещены там, где находится данное оборудование, место размещения огнетушителя должно быть обозначено световым фотолюминесцентным экраном, пожарный кран по периметру должен быть обозначен фотолюминесцентной лентой шириной не менее 25 мм.

Из материалов дела усматривается, что дата старшим инспектором отдела надзорной деятельности по адрес УНД и адрес России по адрес подполковником внутренней службы фио было выдано предписание №47/1/1, в соответствии с которым заместитель директора - главного инженера ФБЛПУ адрес ФНС адрес Дзюба А.П. в срок до дата предписано принять меры по обеспечению помещений спальных корпусов «Санатория – профилактория «Маяк» автоматической пожарной сигнализацией, и системой оповещения людей о пожаре и управления эвакуации людей; по выведения сигнала АПС на пульт централизованного наблюдения.

Данное предписание было получено директором ФБЛПУ «Санатория – профилактория адрес дата.

Согласно акту проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя №71 от дата, проведенной инспектором отдела надзорной деятельности по адрес УНД и адрес России по адрес подполковником внутренней службы фио, с которым заместитель директора - главного инженера ФБЛПУ адрес ФНС адрес Дзюба А.П. ознакомлен 14.06.2019 года, выявлены факты невыполнения предписания №47/1/1 от 09.06.2018 г.

Исследовав обстоятельства дела и оценив доказательства в их совокупности, мировой судья считает, что в действиях заместителя директора - главного инженера ФБЛПУ адрес ФНС адрес Дзюба А.П. имеется состав административного правонарушения, предусмотренного ч.13 ст.19.5 КоАП РФ, а именно: невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания.


При назначении административного наказания, соблюдая требования ст. 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировым судьей учитываются характер совершенного правонарушения, обстоятельства его совершения, личность и имущественное положение нарушителя, а также обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

Обстоятельств, смягчающих административную ответственность, а также обстоятельств, отягчающих административную ответственность, в отношении заместителя директора - главного инженера ФБЛПУ адрес ФНС адрес Дзюба А.П. не установлено.

При таких обстоятельствах мировой судья считает необходимым назначить заместителя директора - главного инженера ФБЛПУ адрес ФНС адрес Дзюба А.П. административное наказание в виде административного штрафа в минимальном размере, установленном санкцией ч.13 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях для должностных лиц.    

Руководствуясь ст. 19.5 ч.13, ст.ст. 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать заместителя директора - главного инженера наименование организации наименование организации адрес Дзюба Андрея Павловича  виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 13 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 5000 (пяти тысяч) рублей. 

В соответствии с ч.1 ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях штраф подлежит уплате не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу по следующим реквизитам: получатель УФК по Республике Крым (ГУ МЧС России по Республике Крым) в Отделении Республика Крым г.Симферополь, ИНН 7702835821, КПП 910201001, БИК 043510001, р/с 40101810335100010001, КБК 17711607000016000140, ОКТМО 35712000, назначение платежа- административный штраф.

В случае неуплаты, штраф подлежит принудительному взысканию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Неуплата административного штрафа в установленный срок является основанием для привлечения к административной ответственности, предусмотренной в части 1 ст.20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Квитанция об уплате штрафа должна быть предоставлена мировому судье судебного участка №43 Евпаторийского судебного района (городской округ Евпатория)Республики Крым, г. Евпатория, пр. Ленина, д. 51/50. 

Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения его копии в порядке, предусмотренном ст.30.1, ст.30.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Мировой судья                                                           Е.А.Фролова

