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Дело № 5-64-462/2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

п. Нижнегорский 






27 ноября 2019 г.                                                                            

Мировой судья судебного участка № 64 Нижнегорского судебного района (Нижнегорский муниципальный район) Республики Крым Гноевой А.И., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в отношении

Сверчковой И.Ю., паспортные данные, имеющей высшее образование, работающей директором ... зарегистрированной и проживающей по адресу: адрес,  


дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 12 ст. 19.5  КоАП РФ, 

УСТАНОВИЛ:

Согласно протоколу об административном правонарушении № 17/2019/86 от дата, в соответствие со ст. 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» от дата № 69-ФЗ руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц федерального государственного пожарного надзора. Согласно ст. 2.4 КоАП РФ, совершившие административные правонарушения в связи с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций руководители и другие работники организаций, несут административную ответственность как должностные лица. В силу п. 4 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства от дата № 390) руководитель организации назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте. «24».10.2019 г. с время до время; «25».10.2019 г. с время до время, при проведении внеплановой выездной проверки муниципального казенного наименование организации, по адресам: адрес; адрес;, адрес;, адрес;, адрес;, адрес;, адрес, установил, что должностное лицо Сверчкова Ирина Юрьевна, в установленный срок не выполнила предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара № 280/1/265 от дата, выданное отделением надзорной деятельности по Нижнегорскому адрес и адрес России по адрес, за что предусмотрена административная ответственность по ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении Сверчкова И.Ю., надлежаще извещенная о дне и времени слушания дела, в судебное заседание не явилась, представив письменное заявление, в котором вину в совершении административного правонарушения полностью признала, кроме того просила рассмотреть административное дело в её отсутствие, письменных возражений и ходатайств об отложении рассмотрения дела Сверчковой И.Ю. не заявлено. 

Исследовав материалы дела, суд пришёл к выводу, что обстоятельств, исключающих производство по делу не имеется, протокол об административном правонарушении и другие материалы дела составлены правильно в соответствии с КоАП РФ и достаточны для рассмотрения по существу, ходатайств и отводов не имеется. В связи с чем, суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие Сверчковой И.Ю. в судебном заседании, что не препятствует всестороннему, полному, объективному и своевременному выяснению обстоятельств дела, и разрешению его по существу, в соответствии с законом. 

Кроме признания вины Сверчковой И.Ю., факт невыполнения в установленный срок предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности подтверждается совокупностью исследованных доказательств:

- протоколом об административном правонарушении от дата № 17/2019/86, установившим факт совершения административного правонарушения;

- актом проверки № 340 от дата и фото-таблицей, согласно которого выявлены факты невыполнения предписания; 

- распоряжением о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица от дата № 340, согласно которого  проверка проводится в отношении МКУК «Централизованная клубная система адрес» с целью контроля за выполнением предписания № 280/1/265 от дата;

- предписанием № 280/1/265 от дата об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, согласно которому установлен перечень нарушений, которые МКУК «Централизованная клубная система адрес» и должностное лицо – директор Сверчкова И.Ю. в срок до дата, с отметкой о его получении директором дата;

- объяснениями Сверчковой И.Ю. от дата;

- приказом Отдела культуры межнациональных отношений администрации адрес РК от дата № 359, согласно которому Сверчкова И.Ю. с дата назначена на должность директора МКУК «Централизованная клубная система адрес»;

- должностной инструкцией директора МКУК «Централизованная клубная система адрес»;

- Уставом МКУК «Централизованная клубная система адрес»;

- выпиской из ЕГРЮЛ от дата 

Данные доказательства оформлены должностным лицом в рамках выполнения им своих должностных обязанностей, в соответствии с требованиями закона, причиной их составления послужило непосредственное выявление административного правонарушения, нарушений требований закона при их составлении не допущено, все сведения, необходимые для правильного разрешения дела, в них отражены, они согласуются между собой и с фактическими данными, являются достоверными и допустимыми, отнесены ст. 26.2 КоАП РФ к числу доказательств, имеющих значение для правильного разрешения дела.

В соответствии со ст. 24.1 КоАП РФ задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное выяснение всех обстоятельств дела, разрешение его в соответствии с законом.

Согласно ч. 1 ст. 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. 

В соответствии с ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до сумма прописью; на должностных лиц - от трех тысяч до сумма прописью; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до сумма прописью.

В судебном заседании установлено, что согласно распоряжению главного государственного инспектора по пожарному надзору адрес от дата № 280 проведена внеплановая выездная проверка МКУК «Централизованная клубная система адрес» обязательных требований пожарной безопасности на территории адрес.

В процессе проверки выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности, в связи с чем, дата в адрес МКУК «Централизованная клубная система адрес» вынесено предписание № 280/1/265, в котором было предложено устранить выявленные нарушения в срок до дата 

На основании распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица от дата № 340, проведена проверка в отношении МКУК «Централизованная клубная система адрес» с целью контроля за выполнением предписания № 280/1/265 от дата, по результатам которой был составлен акт № 340 от дата, согласно которого выявлены факты невыполнения предписания в части, а именно: 

Нижнегорский районный Дом культуры

((здание не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией  (ст. 54, 83, 91, телефон151 телефон прил.А, п.9 табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические нормы и правила проектирования»);

((здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ст. 54, 84 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3; раздел 7 табл. 2 свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»);

((сцена не оборудована автоматической установкой пожаротушения (п. 30.2 таблица А.3 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические нормы и правила проектирования, ст. 151 Федерального закона от дата №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); 

((два пожарных щита в здании укомплектованы не в полном объеме (п. 482 ППРРФ);

((не определяется порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год (п. 50 ППРРФ);

((на пожарных шкафах отсутствуют элементы для их опломбирования (п. 57 ППРРФ);

((пожарные шкафы внутреннего противопожарного водопровода в здании выполнены из горючих (деревянных) материалов (п. 57 ППРРФ)

((не обеспечено исправное состояние внутреннего противопожарного водопровода (п.55 ППРРФ,  ст.62, ст.86, ст.106 Федерального закона от дата № 123-ФЗ, п.4.1.8, п.4.1.10 СП 10.13130.2009);

((двери лестничных клеток 1 и 2 этажей не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах (п. 33 ППРРФ; ст. 4, 6, телефон151 телефон п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

((здание не в полном объеме укомплектовано знаками пожарной безопасности (п. 14 ППРРФ);

((демонтированы ступени эвакуационного выхода, ведущего наружу со сцены (п. 33 ППРРФ);

((наружная пожарная лестница, ведущая с кровли, частично демонтирована (п. 24 ППРРФ);

((демонтирована наружная пожарная лестница, ведущая с 2 этажа (п. 24 ППРРФ);

((в коридоре 2 этажа на пути эвакуации допускается эксплуатация линолеума для покрытия пола. Не предоставлены акты испытаний о показателях пожарной опасности на линолеум (п. 33 ППРРФ; ст.4, ст.6, ст.151 Закона №123-ФЗ; п.4.3.2, СП 1.13130.2009);

((в концертном зале на путях эвакуации допускается эксплуатация линолеума для покрытия пола. Не предоставлены акты испытаний о показателях пожарной опасности на линолеум (п. 33 ППРРФ; ст.4, ст.6, ст.151 Закона №123-ФЗ; п.4.3.2, СП 1.13130.2009);

((в малом зале 2 этажа на пути эвакуации допускается эксплуатация линолеума для покрытия пола. Не предоставлены акты испытаний о показателях пожарной опасности на линолеум (п. 33 ППРРФ; ст.4, ст.6, ст.151 Закона №123-ФЗ; п.4.3.2, СП 1.13130.2009);

((не проведены определения классификации (категорий) помещений складских, производственных и технических помещений по пожарной и взрывопожарной опасности по методам определения категорий помещений согласно СП 12.13130.2009, а также классы зон в соответствии с главами 5 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ст.6, главы 5 и 8, ст.18, ст.19, ст.27 Федерального закона от дата № 123-ФЗ, п.5.1.2, п.6.9.17 СП 4.13130.2013, СП 12.13130.2009);

((не обеспечено исправное состояние устройств систем вентиляции в помещениях, расположенных в подвале под зрительным залом (п. 49 ППРРФ);

((дымовые люки вытяжной вентиляции с естественным побуждением тяги, не оборудованы автоматически и дистанционно управляемыми приводами (с возможностью дублирования термоэлементами), обеспечивающими тяговые усилия, необходимые для преодоления механической (в том числе снеговой и ветровой) нагрузки (ст.6, п.4 ст.52, ст.56, ч.3 ст.138 Федерального закона от дата № 123-ФЗ);

((помещение вентиляционной в подвале и помещения двух электрощитовых,  не оборудованы противопожарными дверями соответствующего типа (ст.6, ст.37, п.1 ст.52, п.1 ст.59, ч.3 ст.87, ч.ч.1, 2, 3, 13 ст.88, табл. 23, 24 Федерального закона от дата № 123-ФЗ);

((двери выходов из зрительного зала не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах (п. 35 ППРРФ; ст. 4, 6, телефон151 телефон п. 6.1.23 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

((кресла в зрительных залах, не обеспеченны устройствами для их крепления к полу (п. 107 ППРРФ; ст. 4, 6, телефон151 телефон п. 6.1.37 СП 1.13130.2009 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

((допускается эксплуатация несертифицированных аппаратов защиты электрических цепей (п. 42 ППРРФ);

((вторая дверь эвакуационного выхода ведущего с фойе в вестибюль заблокирована (п. 42 ППРРФ).

Жемчужинский сельский Дом культуры (далее СДК)

((система автоматической пожарной сигнализация находиться в неисправном состоянии  (п. 61 ППРРФ);

((не проведена огнезащитная обработка сценической коробки огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия (п. 108 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от дата №390, далее ППРРФ);

((не проводится проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли здания с составлением акта не реже 1 раза в год (п.21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от дата №390, далее ППРРФ; п.п. 5, п.п. 6 ст. 52, п.1 ст. 58, ст. 151 Федерального закона от дата №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

((металлические конструкции кровли  не обработаны огнезащитными средствами (акты не предоставлены) (п. 21 ППРРФ; ст.4, ст.6, п.п.5, п.п.6 ст.52, п.1 ст.58 Федерального закона от дата № 123-ФЗ);

((на путях эвакуации применены панели для облицовки потолка, на которых отсутствует техническая документация, которая содержала бы информацию о показателях пожарной опасности этих материалов приведенных в таблице 27 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст.4, ст.6, 134 пункт 6, таблица 29 Федерального закона от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

((пожарный щит в здании укомплектован не в полном объеме (п. 482 ППРРФ);

((не определяется порядок и сроки проведения работ по очистке воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год (п. 50 ППРРФ);

((на пожарных шкафах отсутствуют элементы для их опломбирования (п. 57 ППРРФ);

((не предоставлены акты проверок работоспособности внутреннего противопожарного водоснабжения (п. 55 ППРРФ);

((в библиотеке на пути эвакуации допускается эксплуатация линолеума для покрытия пола. Не предоставлены акты испытаний о показателях пожарной опасности на линолеум (п. 33 ППРРФ; ст.4, ст.6, ст.151 Закона №123-ФЗ; п.4.3.2, СП 1.13130.2009);

((не проведены определения классификации (категорий) помещений складских, производственных и технических помещений по пожарной и взрывопожарной опасности по методам определения категорий помещений согласно СП 12.13130.2009, а также классы зон в соответствии с главами 5 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ст.6, главы 5 и 8, ст.18, ст.19, ст.27 Федерального закона от дата № 123-ФЗ, п.5.1.2, п.6.9.17 СП 4.13130.2013, СП 12.13130.2009);

((помещение электрощитовой,  не оборудованы противопожарными дверями соответствующего типа (ст.6, ст.37, п.1 ст.52, п.1 ст.59, ч.3 ст.87, ч.ч.1, 2, 3, 13 ст.88, табл. 23, 24 Федерального закона от дата № 123-ФЗ);

((допускается складирование горючих материалов в электрощитовой (п. 42 ППРРФ);

( объект не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением (п. 55 ППРРФ; ст.4, ст.6, ст.62, телефон151 телефон;

((двери выходов из зрительного зала не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах (п. 33 ППРРФ; ст. 4, 6, телефон151 телефон п. 6.1.23 СП 1.13130.2009 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

((допускается эксплуатация несертифицированных аппаратов защиты электрических цепей (п. 42 ППРРФ);

((дверь эвакуационного выхода возле туалетов не обеспечена возможностью ее свободного открывания изнутри без ключа (п. 35 ППРРФ); 

((дверь эвакуационного выхода из зрительного зала не обеспечена возможностью ее свободного открывания изнутри без ключа (п. 35 ППРРФ); 

((дверь эвакуационного выхода из библиотеки не обеспечена возможностью ее свободного открывания изнутри без ключа (п. 35 ППРРФ); 

((ширина эвакуационного выхода из зрительного зала в фойе менее 1,2 м. (составляет 0,87 м.) (п. 6.1.11 СП 1.13130.2009 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

(( высота эвакуационного выхода из кладовой менее 1,9 м. (составляет 1,54 м.) (п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

((в помещениях инвентаря и кассе расстояние от извещателей до электросветильных приборов выполнено менее 0,5 м. (п. 61 ППРРФ; ст.6, ч.6 ст. 83 Федерального закона от дата № 123-ФЗ, п.13.3.6 СП 5.13130.2009).

Чкаловский СДК

( Здание не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией  (ст. 54, 83, 91, телефон151 телефон прил. А, п.9 табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические нормы и правила проектирования»);

( здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ст. 54, 84 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3; раздел 7 табл. 2 свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»);

( допускается использование электросветильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника в фойе, в лестничной клетке, в кабинете директора (п.42 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме», далее ППР РФ);

( отделка путей эвакуации в малом зале выполнена из горючего материала не в соответствии с классом пожарной опасности согласно норм положенности (не предоставлены результаты испытания) (п. 33 ППР РФ; ст.4, ст.6, ст.151 Закона №123-ФЗ; п.4.3.2, СП 1.13130.2009);

( эвакуационные выходы, ведущие непосредственно наружу, не обеспечены приспособлениями для свободного открывания изнутри без ключа (п. 35 ППР РФ; ст.4, ст.6, телефон151 телефон п. 4.2.7 СП 1.13130.2009);

( объект не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением (п. 55 ППРРФ; ст.4, ст.6, ст.62, телефон151 телефон;

( не обеспечена исправность, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода (п.55 ППР РФ);

((не проводится проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли здания с составлением акта не реже 1 раза в год (п.21 ППР РФ; п.п. 5, п.п. 6 ст. 52, п.1 ст. 58, ст. 151 Федерального закона от дата №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

( пожарные щиты не укомплектованы согласно приложений 5, 6 ППР РФ;

( у эвакуационных выходов смонтированы устройства (решётки), препятствующие свободной эвакуации людей (п.36 ППР РФ);

( эвакуационные выходы из большого зала, из раздевалки малого зала, из библиотеки на лестничную клетку, из лестничной клетки непосредственно наружу заблокированы (забиты, задуты монтажной пеной, заложены кирпичами и т.п.) (п.36 ППР РФ);

( отсутствует (демонтирована) наружная открытая пожарная лестница с уклоном не более 60°, служащая вторым эвакуационным выходом со второго этажа (п.24 ППР РФ; ст.4, ст.6, телефон151 телефон п. 6.1.16 СП 1.13130.2009);

( глубина кресел в зрительном зале не обеспечивает ширину проходов между рядами не менее 0,45 м и составляет 0,39 м (ст.4, ст.6, телефон151 телефон п. 6.1.24 СП 1.13130.2009);

( электрощитовые не выделены противопожарной преградой (п. 7.4 , 7.20 СНиП телефон «Пожарная безопасность зданий и сооружений»  ст.4, ст.6, ст.телефон151 телефон;

( не обеспечена обработка деревянных конструкций сцены огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия (п.108 ППР РФ);

( демонтирована дверь, ведущая из фойе в малый зал, а также дверь в библиотеке, предусмотренные проектным решением (п.36 ППР РФ);

(  к работе на объекте допускаются лица, не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума (п.3 ППР РФ);

( ширина лестничного марша менее 1,35 м и составляет 1,2 м (ст.4, ст.6, телефон151 телефон п. 6.2.4 СП 1.13130.2009);

( двери выходов из зрительного зала не оборудованы устройствами для самозакрывания и без уплотнений в притворах (ст.4, ст.6, телефон151 телефон п. 6.1.23 СП 1.13130.2009);

Широкинский сельский клуб

( Здание не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией  (ст. 54, 83, 91, телефон151 телефон прил. А, п.9 табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические нормы и правила проектирования»);

( здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ст. 54, 84 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3; раздел 7 табл. 2 свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»);

( не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания (п.21 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме», далее ППР РФ; п.п. 5, п.п. 6 ст. 52, п.1 ст. 58, ст. телефон151 телефон;

( в  кабинете заведующего допускается использование электрических розеток со следами оплавления (п.42 ППР РФ);

( пожарные щит не укомплектован согласно приложений 5, 6 ППР РФ;

( объект не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением (п. 55 ППРРФ; ст.4, ст.6, ст.62, телефон151 телефон;

Желябовский СДК

( Здание не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией  (ст. 54, 83, 91, телефон151 телефон прил. А, п.9 табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические нормы и правила проектирования»);

( здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ст. 54, 84 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3; раздел 7 табл. 2 свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»);

( не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания (п.21 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме», далее ППР РФ; п.п. 5, п.п. 6 ст. 52, п.1 ст. 58, ст. телефон151 телефон;

( отделка путей эвакуации в зрительном зале выполнена из горючего материала не в соответствии с классом пожарной опасности согласно норм положенности (не предоставлены результаты испытания) (п. 33 ППР РФ; ст.4, ст.6, ст.телефон151 телефон п.4.3.2, СП 1.13130.2009);

( глубина кресел в зрительном зале не обеспечивает ширину проходов между рядами не менее 0,45 м и составляет 0,40 м (ст.4, ст.6, телефон151 телефон п. 6.1.24 СП 1.13130.2009);

( уклон пандуса у эвакуационного выхода из зрительного зала не отвечает требованиям и составляет время (ст.4, ст.6, ст.телефон151 телефон п.6.1.4, СП 1.13130.2009);

( не проведена огнезащитная обработка сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического оформления огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия (п. 108 ППРРФ);

( пожарные щит не укомплектован согласно приложений 5, 6 ППР РФ;

( объект не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением (п. 55 ППРРФ; ст.4, ст.6, ст.62, телефон151 телефон;

((здание не в полном объеме укомплектовано знаками пожарной безопасности (п. 14 ППРРФ);

Косточковский СДК

( Здание не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией  (ст. 54, 83, 91, телефон151 телефон прил. А, п.9 табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические нормы и правила проектирования»);

( здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ст. 54, 84 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3; раздел 7 табл. 2 свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»);

( не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания (п.21 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме», далее ППР РФ; п.п. 5, п.п. 6 ст. 52, п.1 ст. 58, ст. телефон151 телефон;

( отделка путей эвакуации в зрительном зале выполнена из горючего материала не в соответствии с классом пожарной опасности согласно норм положенности (не предоставлены результаты испытания) (п. 33 ППР РФ; ст.4, ст.6, ст.телефон151 телефон п.4.3.2, СП 1.13130.2009);

( пожарный щит не укомплектован согласно приложений 5, 6 ППР РФ;

( объект не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением (п. 55 ППРРФ; ст.4, ст.6, ст.62, телефон151 телефон;

( пожарные шкафы внутреннего противопожарного водопровода в здании выполнены из горючих (деревянных) материалов (п. 57 ППРРФ, ст.6, ст.86, ст.107 Федерального закона от дата № 123-ФЗ, п.4.1.13 СП 10.13130.2009);

( пожарные шкафы не укомплектованы  (п. 57 ППРРФ);

( не обеспечена исправность и своевременное обслуживание внутреннего противопожарного водопровода (п. 55 ППРРФ);

( не проведены определения классификации (категорий) помещений складских, производственных и технических помещений по пожарной и взрывопожарной опасности по методам определения категорий помещений согласно СП 12.13130.2009, а также классы зон в соответствии с главами 5 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ст.6, главы 5 и 8, ст.18, ст.19, ст.27 Федерального закона от дата № 123-ФЗ, п.5.1.2, п.6.9.17 СП 4.13130.2013, СП 12.13130.2009);

( помещение электрощитовой не оборудовано противопожарной дверью соответствующего типа (ст.6, ст.37, п.1 ст.52, п.1 ст.59, ч.3 ст.87, ч.ч.1, 2, 3, 13 ст.88, табл. 23, 24 Федерального закона от дата № 123-ФЗ);

( эвакуационные выходы из зрительного зала непосредственно наружу заблокированы (забиты) (п.36 ППР РФ);

( уклон пандуса у эвакуационного выхода из зрительного зала не отвечает требованиям и составляет время (ст.4, ст.6, ст.телефон151 телефон п.6.1.4, СП 1.13130.2009);

( ширина эвакуационного выхода из зрительного зала в холл менее 1,2 м и составляет 1,05 м (ст.4, ст.6, ст.телефон151 телефон п.6.1.11, СП 1.13130.2009);

Фрунзенский СДК

((здание не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией  (ст. 54, 83, 91, телефон151 телефон прил.А, п.9 табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические нормы и правила проектирования»);

((здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ст. 54, 84 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3; раздел 7 табл. 2 свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»);

((не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания (п.21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от дата №390, далее ППРРФ; п.п. 5, п.п. 6 ст. 52, п.1 ст. 58, ст. 151 Федерального закона от дата №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

((не проведена огнезащитная обработка сценической коробки, горючих декораций, сценического оформления, огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия (п. 108  ППРРФ);

((здание укомплектовано огнетушителями не в полном объеме (п. 70 ППРРФ);

((пожарный щит в здании укомплектован не в полном объеме (п. 482 ППРРФ);

((здание не в полном объеме укомплектовано знаками пожарной безопасности (п. 14 ППРРФ);

((в помещении электрощитовой допускается хранение горючих материалов (п. 42 ППРРФ);

((в помещении электрощитовой допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника (п. 42 ППРРФ);

((не проведены определения классификации (категорий) помещений складских, производственных и технических помещений по пожарной и взрывопожарной опасности по методам определения категорий помещений согласно СП 12.13130.2009, а также классы зон в соответствии с главами 5 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ст.6, главы 5 и 8, ст.18, ст.19, ст.27 Федерального закона от дата № 123-ФЗ, п.5.1.2, п.6.9.17 СП 4.13130.2013, СП 12.13130.2009);

((помещение электрощитовой,  не оборудовано противопожарной дверью соответствующего типа (ст.6, ст.37, п.1 ст.52, п.1 ст.59, ч.3 ст.87, ч.ч.1, 2, 3, 13 ст.88, табл. 23, 24 Федерального закона от дата № 123-ФЗ);

((двери выходов из зрительного зала не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах (п. 33 ППРРФ; ст. 4, 6, телефон151 телефон п. 6.1.23 СП 1.13130.2009 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

((кресла в зрительных залах, не обеспеченны устройствами для их крепления к полу (п. 33 ППРРФ; ст. 4, 6, телефон151 телефон п. 6.1.37 СП 1.13130.2009 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

((допускается эксплуатация несертифицированных аппаратов защиты электрических цепей (п. 42 ППРРФ);

((ширина проходов между зрительными рядами менее 0,45 м (п. 6.1.24 СП 1.13130.2009 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

( объект не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением (п. 55 ППРРФ; ст.4, ст.6, ст.62, телефон151 телефон.

В связи с чем, дата в отношении должностного лица – директора Сверчковой И.Ю. был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ.

Данные доказательства оформлены должностным лицом в рамках выполнения им своих должностных обязанностей, в соответствии с требованиями закона, причиной их составления послужило непосредственное выявление административного правонарушения, нарушений требований закона при их составлении не допущено, все сведения, необходимые для правильного разрешения дела, в них отражены, они согласуются между собой и с фактическими данными, являются достоверными и допустимыми, отнесены ст. 26.2 КоАП РФ к числу доказательств, имеющих значение для правильного разрешения дела.

В соответствии со ст. 24.1 КоАП РФ задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное выяснение всех обстоятельств дела, разрешение его в соответствии с законом.

Согласно ст. 26.11 КоАП РФ судья, члены коллегиального органа, должностное лицо, осуществляющие производство по делу об административном правонарушении, оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности.

Административная ответственность по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ наступает за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор

Объективную сторону правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, составляет невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор об устранении нарушений законодательства.

Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от дата № 390, содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

В силу ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим кодексом или законами субъектов РФ об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

В силу ст. 6 Федерального закона от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

Постановлением Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме» утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее - Правила).

Согласно статье 2 Федерального закона от дата № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

Общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, установлены Федеральным законом от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон № 123-ФЗ).

Пунктом 3 ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ установлено, что к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.

Статьей 16 Федерального Закона РФ от дата № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", предусмотрено, что к полномочиям федеральных органов государственной власти в области пожарной безопасности относятся: организация и проведение федерального государственного пожарного надзора.

Право должностных лиц органов пожарного надзора давать руководителям организаций, должностным лицам и гражданам обязательные для исполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности предусмотрено положениями абз. 22 ст. 6 Федерального Закона РФ от дата № 69-ФЗ "О пожарной безопасности".

В соответствии со ст. 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны помимо прочего, соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Согласно ст. 38 этого же закона, собственники имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции, за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Согласно приказу Отдела культуры межнациональных отношений администрации адрес РК от дата № 359, Сверчкова И.Ю. с дата назначена на должность директора МКУК «Централизованная клубная система адрес».

Таким образом, обязанность за соблюдение требований пожарной безопасности  возложена на Сверчкову И.Ю. как на директора ...адрес доказательств опровергающих данный факт, суду не предоставлено.

Из материалов дела усматривается, что предписание № 280/1/265 от дата было вынесено уполномоченным на то должностным лицом по пожарному надзору по адрес, в пределах своей компетенции, с соблюдением порядка его вынесения, в нем четко и ясно сформулированы конкретные действия, которые необходимо совершить исполнителю, правомерно установлен срок его исполнения, оно является доступным для понимания и исполнимым, в установленном законом порядке данное предписание не обжаловалось, не признано судом незаконным и не отменено.

Материалы дела позволяют сделать вывод о том, что директором муниципального учреждения своевременно не вносилось предложение о выделении бюджетных ассигнований. Имеющиеся в материалах дела письма, нельзя расценить как своевременную просьбу о выделении дополнительных бюджетных ассигнований на устранения выявленных нарушений, указанных в предписании, так как данные ходатайства были направлены и заявлены уже в рамках исполнения предписания и до вынесения предписания в отношении муниципального учреждения не устранялись.

Недостаточное финансирование не является основанием для освобождения должностного лица от исполнения обязанностей по соблюдению требований пожарной безопасности и не исключает из его действий состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ., в том числе с учетом характера и степени общественной опасности вмененного административного правонарушения, поскольку невыполнение требований пожарной безопасности может повлечь негативные последствия, приводит к недопустимому риску для жизни и здоровья людей.

Поскольку указанное предписание, выданное в целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности, выявленных при надзоре за соблюдением требований пожарной безопасности является правомерным, вручено заблаговременно, дата, в указанный в предписании срок должностное лицо могло предпринять необходимые действия, направленные на исполнение всех требований законодательства и требований должностного лица, а в случае необходимости - обратиться в уполномоченный орган с ходатайством о продлении срока предписания с указанием причин невозможности исполнения требований предписания, однако Сверчкова И.Ю. с таким ходатайством не обращалась, доказательств отсутствия возможности и наличия объективных обстоятельств, препятствующих своевременному выполнению установленных законодательством обязанностей, не представлено, чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, исключающих возможность соблюдения действующих норм и правил, не установлено, в связи с чем, в действиях должностного лица – Сверчковой И.Ю. содержится состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ и подлежат квалификации, как невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

Доказательства по делу являются допустимыми, последовательными и не противоречивыми. 

При назначении административного наказания учитываются характер совершенного административного правонарушения, личность правонарушителя, общественная опасность содеянного. 

К смягчающим административную ответственность обстоятельствам, согласно п. 1 ч. 1 ст. 4.2. КоАП РФ относится признание вины в содеянном и раскаяние лица, совершившего административное правонарушение.

Отягчающих административную ответственность обстоятельств судом не установлено.

При назначении административного наказания учитывается характер и степень общественной опасности совершенного административного правонарушения, личность виновной, обстоятельства смягчающие и отсутствие отягчающих ответственность, в связи с чем, Сверчковой И.Ю. возможно назначить минимальное наказание, предусмотренное ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 3.8, 4.1-4.3, ч. 13 ст. 19.5, 29.9 - 29.11. КоАП РФ, 

ПОСТАНОВИЛ:

Должностное лицо –  директора Муниципального казенного наименование организации Сверчкову И.Ю. признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере сумма.

Реквизиты для оплаты административного штрафа: получателю УФК по РК (ГУ МЧС России по адрес), ИНН телефон, КПП телефон, р/с 40101810335100010001, Отделение по адрес ЦБ РФ, КБК 17711607000016000140, БИК телефон, ОКТМО телефон, УИН 17700500019000587386.

Согласно ст. 32.2 ч. 1 КоАП РФ, административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 или 1.3 настоящей статьи, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.

Оригинал квитанции об уплате штрафа необходимо предоставить в судебный участкок № 64 Нижнегорского судебного района (Нижнегорский муниципальный район) адрес, по адресу: адрес.

 В случае неуплаты административного штрафа в установленный законом 60-дневный срок возбуждается дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, санкция которой предусматривает назначение лицу наказания в виде административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не сумма прописью, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления в Нижнегорский районный суд Республики Крым через Мировой суд судебного участка № 64 Нижнегорского судебного района (Нижнегорский муниципальный район) Республики Крым (адрес: ул. Победы, д. 20, п. Нижнегорский, Республика Крым).

Мировой судья                                                                              А.И. Гноевой

