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Дело № 5-8-128/2023

(05-0128/8/2023)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Резолютивная часть постановления объявлена дата 

Мотивированное постановление изготовлено  дата

дата                                                                               адрес,

адрес 

Исполняющий обязанности мирового судьи судебного участка №8 Киевского судебного района адрес на основании постановления председателя Киевского районного суда адрес фио от дата №12, мировой судья судебного участка № 11 Киевского судебного района адрес – фио, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.13  ст.19.5  Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении должностного лица – главного врача наименование организации фио,  паспортные данные (паспорт гражданина Российской Федерации серии, номер телефон, выдан  УФМС России по адрес дата, код подразделения 910-001),  зарегистрированного по адресу: адрес, проживающего по адресу: адрес, сведений о привлечении ранее к административной ответственности не представлено,

                        У С Т А Н О В И Л:

фио, являясь главным врачом наименование организации  (далее по тексту - ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница»), расположенного по адресу:  адрес, совершил правонарушение, предусмотренное ч.13 ст.19.5 КоАП РФ, при следующих обстоятельствах:

 дата в время по результатам проведенной внеплановой выездной проверки с целью контроля за исполнением предписания №37/3 от дата «Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара» в помещениях и на адрес РК «Республиканская детская клиническая больница» по адресу: адрес обнаружено, что пункты: 1-3, 5-7,9-11,13,14,16-20, 22- 26,28-30,З3-42 ранее выданного предписания №37/3 от дата не выполнены, подлежащие к исполнению до дата, а именно:

1. Здания корпусов и подсобных зданий на территории больницы не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации (патанатомия, административная часть 2-го этажа, гаражи, кислородная станция, прачка, дезинфекторная, пищеблок, часть подвального этажа, технический этаж здания литеры «Б, Б1, Б2») (ст.4, ст.6, ст. 54 Федерального закона от дата №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата №1479; табл. 1 СП 486.телефон.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации»)

2. Здания корпусов и подсобных зданий на территории больницы не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (патанатомия, административная часть 2-го этажа гаражи, кислородная станция, прачка, дезинфекторная, пищеблок, часть подвального этажа, технический этаж здания литеры «Б, Б1, Б2») (ст.4, ст.6, ст. 54 Федерального закона от дата №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; П.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата №1479; табл.2 СП 3.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»).

3. В проходах и на лестницах основного здания больницы отсутствует аварийное освещение (ст.4, ст.6 Федерального закона от дата №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
п.4.3.12
СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»).

4. Не все пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода укомплектованы пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями. Пожарные шкафы выполнены из горючего материала (ПК во всех лестничных клетках не доукомплектованы, ПК в отделениях на всех этажах из горючего материала) (ст.107, п.4 Федерального закона от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; П.50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата №1479).

5. В организации не обеспечено своевременное обслуживание и ремонт источников внутреннего и наружного противопожарного водопровода и не организовано проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов (п.48 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата №1479).

6. На дверях складских и производственных помещений и зданий не обозначена их категория по взрывопожарной и пожарной опасности (мастерские и складские помещения в подвальном этаже, аптечные склады медикаментов, складские помещения и архив в подвальном этаже и другие). Не представлено методику определения классификационных признаков отнесения здания и помещений складского назначения к категориям по пожарной и взрывопожарной опасности, которая установлена нормативными документами по пожарной безопасности. (В случае отнесения данного помещения к категориям по пожарной и взрывопожарной опасности А,Б,В1-В3, за исключением В4-Д, выделить противопожарными перегородками в зависимости от типа противопожарных преград, а также противопожарными дверями) (ст.4, ст. 6, Главы 7,8 Федерального закона от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата №1479; СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности; п.5.6.4 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Обеспечение распространение пожара на объектах защиты.).

7. При выходе из поэтажных коридоров на лестничную клетку приемного отделения на имеющихся дверях отсутствуют приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах (ст.4, ст.6, Федерального закона от дата №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.23 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»).

8. Ширина дверей эвакуационных выходов приемного отделения менее 1,2 м. ширина поэтажных дверей при переходе с здания литеры «Б1» в литеру «Б2» менее 1,2 м. (ст.4, ст.6, ст.89 Федерального закона №123-Ф3 от дата,п. 4.2.18 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»).

9. На территории объекта отсутствуют указатели направления движения к пожарным гидрантам, водоемам, являющимися источником противопожарной водоснабжения (п.48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата №1479).

10. Допущено загромождение путей эвакуации,(поэтажные коридоры всех этажей отделений) различными материалами, оборудованием и другими предметами мебели (п.27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата №1479).

11. В отношении напольного покрытия кабинетов сотрудников, процедурных кабинетов, поэтажных коридорах не предоставлена документация о показателях пожарной опасности отделочных материалов, сертификатов характеризующая класс пожарной опасности КМ, которая для отделки пола предусматривается не более КМ4; так же в отношении напольного покрытия помещений палат для больных на всех этажах здания не предоставлена документация о показателях пожарной опасности отделочных материалов. сертификатов характеризующая класс пожарной опасности КМ, которая для отделки пола предусматривается не более КМ2 (ст.4, ст.6, ст.134, п.6 Федерального закона от дата №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата №1479; п.4.1.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»).

12. В организации не обеспечено исправное состояние и проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2-х раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств и пожарных основных резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно), с занесением в журнал даты проверки и характеристики технического состояния указанного оборудования (п.52 Правил противопожарного режима  в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.телефон №1479) . 

13. Помещение насосной станции не обеспечено схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов (п.51 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата №1479;)

14.  В подвальном и цокольном этаже зданий пищеблока и основного корпуса вход в лифт не предусмотрен через тамбур-шлюз 1-го типа с избыточным давлением воздуха при пожаре (ст.4, ст.6, ст.56, Федерального закона от дата №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

15.  Из коридоров (цокольного этажа пищеблока, подземного перехода из пищеблока в главный корпус, подвала главного корпуса, а также коридоров надземной части здания длиной свыше 15 м) без естественного проветривания при пожаре, для удаления продуктов горения не предусмотрено систему вытяжной противодымовой вентиляции (ст.4, ст.6, ст.56, Федерального закона от дата №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.7.2 СП 7.1310.2013).

16. На первом этаже здания больницы отсутствуют (сняты) двери эвакуационных выходов разделяющие поэтажные коридоры, (двери должны быть глухими или с армированным стеклом) (переход между 2 и 3 блоком) (ст.4, ст.6, Федерального закона от дата №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.6 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»).

17. На территории больницы не обеспечено очистку прилегающей территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности, (п.73 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата №1479).

18. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в неисправном состоянии, общий уровень звука не соответствует нормативному показателю, уровень звука СОУЭ при работе системы не соответствует нормативному, при срабатывании ручных пожарных извещателей не проходит подача управляющих сигналов на систему СОУЭ людей при пожаре, при выполнении монтажа нарушены требования к размещению речевых оповещетелей, световых оповещателей с табло «Выход» (ст.1 ст.4, ст.6, ст. 54 Федерального закона от дата №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; П. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата №1479; п.4.1, п.4.2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»).

19. Не разработана и не зарегистрирована в МЧС декларация пожарной безопасности в отношении объекта защиты (ст.4, ст.6, ст. 64 Федерального закона от22.07.2008 г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приказ МЧС России от дата № 171 «Об утверждении Административного регламента МЧС России по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности»).

20. На объекте защиты в отделениях с ночным пребыванием людей дежурный персонал не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее | средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного (п.6 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата №1479).

21. Не обеспечен подъезд для пожарных автомобилей со всех сторон к зданию больницы литеры «Б, Б1, Б2» (ст.4, ст.б, ст. 64 Федерального закона от дата №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.8.1 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты).

22.  Не обеспечено наличие и исправленное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационных выходов (п.36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата №1479).

23. Не организовано проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты с оформлением соответствующего акта проверки (система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения людей о пожаре) (п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата №1479).

24. В подвальном этаже допущено размещение мастерских, складов и кладовых. (помещения архива) не предусмотренные проектной документацией (п. 16 «б» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата №1479).

25. В коридоре и холе отолорингического отделение допущена установка кроватей (п. 117 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата №1479).

26. Помещение «Регистратура», в здании Приемного отделения (литера В), с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, где установлены приборы управления системой. не оборудовано аварийным освещением, (ст.4, ст.6 Федерального закона от дата №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: п. 13.14.12 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»).

27. В помещении «Регистратура», в здании Приемного отделения (литера В), на блоках управления и индикации отображена световая индикация о наличии множества неисправностей в системе (ч. 4 ст. 83 Федерального закона от дата №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

28. В помещении «Регистратура» (здание Приемного отделения (литера В). в месте установки приборов управления системой отмечена совместная прокладка кабельных линий системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с кабелями других систем (ст.4, ст.6 Федерального закона от дата №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.14 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование»).

29. Электрооборудование автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не имеет защитного заземления. подключение к основному питанию выполнено в дозовой коробке, расположенной в стене помещения «Регистратура» (здание Приемного отделения (литера В) (ст.4, ст.6 Федерального закона от дата №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 16.2 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»; п. 4.10 СП 6.131 30.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование»).

30. В ряде помещений здания Приемного отделения (литера В), без обоснования выбора данного решения в проектной документации, установлено по одному ‘пожарному извещателю (ст.4, ст.б6 Федерального закона от дата №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.3, п. 14.1, п. 14.2, 14.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»).

31. Не установлены пожарные извещатели в помещениях: тамбур «Смотровая № 6»; «Рентген кабинет» приемного отделения травмпункта - на 1-ом этаже здания; помещение «Раздаточная»; закрытые балконы «Боксов», реконструированные в палаты для больных; переход из здания Приемного отделения в 3-й блок Главного корпуса (лемонтирован)- на 2-ом этаже здания ( ст.4, ст.6 Федерального закона от дата №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. А.4 Приложения А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»).

32. Расстояние от дымовых пожарных извещателей до осветительных приборов менее 0.5 м в помещениях: «Служебное помещение» на лестничной площадке (0,39м, 0,42м); тамбур на входе на этаж (0,4 м); в коридоре около «Бокса» №5 (0,31) тамбуры в «Боксах» №1-№6; «Комната хранения медикаментов»( 0,38 м); «Ординаторская» (0,41 м, 0,39 м); «Комната для грязного белья» (0,43 м) - на 2-ом этаже здания ст.4, ст.6 Федерального закона от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о пожарной требованиях ной безопасности» ; п. 13.3 .6 СП 5.1313 0.2009 «Системы противопожарной защиты. установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»).

33.  Расстояние от дымовых пожарных извещателей до отверстия вентиляции менее 1 м в помещениях: тамбуры в «Боксах» № 1 – №6 (например «Бокс» №2 2 (0,76 м)) - на 2-ом этаже здания; тамбур «Травмпункта» (0,34 м ; «Смотровая» №1 (0,65 м); «Смотровая» №2 (0,67 м); «Смотровая» №3 (0,82 м); «Смотровая» № 4 (0,81 м); «Старшая медсестра травмпункта» (0,41 м - на 1-ом этаже здания (ст.4 ст.6 Федерального закона от дата №123 -ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.6 СП  5.13 13 0.2009 «Системы противопожарной защиты. установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»).

34. Расстояние от дымового пожарного извещателя до стены более 4,5 м в помещениях: «Процедурный кабинет» (4,8 м); коридор возле «Ординаторской» (6,13 м) - н а 2- ом этаже здания; коридор перед «Регистратурой травмпункта» (5,8 м) на 1-ом этаже здания (ст.4, ст.6 Федерального закона от дата NК123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; табл. 13.3 п. 13.4.1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»).

фио, должностное лицо, составившее протокол об административном правонарушении фио, будучи надлежащим образом извещенными о месте и времени рассмотрения дела, в судебное заседание не явились, представитель по доверенности фио подал ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие. Должностное лицо, составившее протокол об административном правонарушении фио, посредством телефонограммы заявила ходатайство о рассмотрения дела в её отсутствие.

При таких обстоятельствах в силу  ст. 25.1 КоАП РФ мировой судья считает возможным рассмотреть дело в отсутствие лица, привлекаемого к административной ответственности, а также должностного лица, составившего протокол об административном правонарушении.

Исследовав письменные материалы дела об административном правонарушении, мировой судья считает, что вина должностного лица – главного врача ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница» фио в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.13 ст.19.5 КоАП РФ  полностью доказана и  подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств. 

Так, вина  главного врача ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница» фио в совершении административного правонарушения подтверждается исследованными в суде материалами дела, а именно: протоколом об административном правонарушении  № 23/2023/29 от дата(л.д.7-13); копией решения о проведении внеплановой выездной проверки №2303/123-91/2-В от дата (л.д.14-17); актом выездной внеплановой проверки от дата №2303/123-91/2-В (л.д. 18-26); протоколом осмотра территорий, помещений проверяемого лица от дата (л.д.27-30); копией приказа №дата №27-рс (л.д.31); копией должностной инструкции (л.д.32-35); копией акта выездной проверки №37 от дата (л.д. 37-41); копией предписания №37/3 (л.д. 42-46); выпиской ЕГРЮЛ (л.д.47-57); копией решения о проведении выездной плановой проверки от дата №37 (л.д.63-67); копией протокола осмотра территорий, помещений проверяемого лица от дата (л.д.68-69); копией устава наименование организации (л.д.81-103); копией трудового договора от дата (л.д. 105-114).

Доказательства по делу у мирового судьи не вызывают сомнений, они последовательны, непротиворечивы и полностью согласуются между собой. Мировой судья находит их относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для разрешения дела, а потому считает возможным положить их в основу постановления. При этом мировой судья учитывает, что данные документы составлены компетентным лицом.

В силу ст. 6 Федерального закона от дата 3 б9-ФЗ «О пожарной безопасности» должностные лица органов государственного пожарного надзора имеют право давать руководителям организаций, должностным лицам и гражданам обязательные для исполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности. 

Статьей 37 Федерального закона от дата N б9-ФЗ «О пожарной безопасности» определена обязанность руководителей организаций по соблюдению требования пожарной 5езопасности, а также по выполнению предписаний, постановлений и иных законных требований должностных лиц пожарной охраны. 

Согласно ч. 1 статьи 2.1 КоАП РФ, административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

В силу ст. 2.4 КоАП РФ, совершившие административные правонарушения в связи с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственны функций руководители и другие работники организаций, несут административную ответственность как должностные лица. 

В соответствии с ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания.

Исходя из смысла ст. 19.5 КоАП РФ предписание выносится в случае установления нарушений законодательства в целях их устранения. При этом предписание должно содержать только законные требования, то есть на должностное лицо может быть возложена обязанность по устранению лишь тех нарушений, соблюдение которых обязательно для них в силу закона, а сами требования должны быть реально исполнимы.

Следовательно, предписание должностного лица, содержащее законные требования, должно быть реально исполнимо и содержать конкретные указания, четкие формулировки относительно конкретных действий, которые необходимо совершить исполнителю, и которые должны быть направлены на прекращение и устранение выявленного нарушения.

Согласно пункта 91 Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденного  приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от дата N 644 сроки устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности устанавливаются должностным лицом органа ГПН с учетом характера нарушения, а также исходя из имущественного и финансового положения (для государственных, муниципальных учреждений), организационных и технических условий, влияющих на их устранение.

Из материалов дела усматривается, что исходя из  приказа № 27-рс от дата главного врача ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница» является фио (л.д.31).

ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница» является бюджетным учреждением, основанным на имуществе адрес (п.1.2. Устава ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница») (л.д.82)

В соответствии с п.6.1 Устава ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница» главный врач осуществляет управление учреждением (л.д. 96).

Во исполнение решения о проведении выездной плановой проверки от дата, с дата по дата в ходе выездной плановой проверки зданий, помещений и адрес РК «Республиканская детская клиническая больница»,  расположенной по адресу:  адрес, предписано устранить нарушения обязательных требований пожарной безопасности.

 Срок устранения нарушения требований - дата.   Предписание вручено главному врачу ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница» фио дата Данное предписание № 37/3 от дата является законным, поскольку  обладает признаком конкретности и  исполнимости.

дата, в связи с истечением срока исполнения предписания от дата проведена проверка выполнения предписания, по итогам которой выявлено неисполнение требований п.п. 1-3, 5-7,9-11,13,14,16-20, 22- 26,28-30,З3-42 указанного предписания.

Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства.

Так, формулировка предписания должностного лица  по пожарному надзору адрес   об устранении выявленных  нарушений  требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара  № 37/3  от дата соответствует принципам конкретности и исполнимости предписаний контролирующего органа.

Поскольку предписание исходит от государственного органа, обладающего властными полномочиями, связанными с исполнением обязанности по государственному пожарному надзору, оно является обязательным для исполнения в установленный срок.

Согласно акта  проверки от дата  зданий, помещений и адрес РК «Республиканская детская клиническая больница»,  расположенного по адресу:  адрес, д.71, должностное лицо – главный врач ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница» фио, в нарушение  требований ст.ст 4,6,7, 8 ст.54, 64,п. 7 ст.83,88,89, п.4ст.107, п.4,6 ст.134 ФЗ от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,  п.п.6, 11, 16 «б», 26, 27 «б», «а» 35, 36, 48,51, 52, 54, 73, 116, 117 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Правительством РФ от дата № 1479,  СП:  486.телефон.2020 «Система противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации», СП:  3.13130.2019 «Система противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы», 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», СП:  12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности», СП:  4.13130.2013 «Система противопожарной защиты. Ограничение  распространения пожара на объектах защиты», СП:  1.13130.2020 «Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», СП:  5.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические», СП:  6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование», СП:  7.13130.2013 не обеспечил своевременное выполнение требований пожарной безопасности, указанных в пунктах .1-3, 5-7,9-11,13,14,16-20, 22- 26,28-30,З3-42 предписания № 37/3  «Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара» от дата. 

При этом, подлежат отклонению доводы фио о недостаточном финансировании бюджета. Сами по себе указанные обстоятельства не свидетельствуют о принятии всех зависящих от него мер для выполнения обязанности по соблюдению пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара на момент проведения проверки, в связи с чем оснований для применения положений части 4 статьи 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях не имеется.

Кроме того, государственная защита прав граждан на охрану здоровья, благоприятную окружающую среду гарантируется статьями 41, 42, 55 Конституции Российской Федерации и другими законодательными актами.

Наступление административной ответственности не может ставиться в зависимость от наличия у субъекта правонарушения финансовых средств на исполнение обязанностей, возложенных на него законодательством Российской Федерации, иначе такие действия привели бы к нарушению принципов административной ответственности, закрепленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

При таких обстоятельствах, с учетом правовой позиции, сформулированной в постановлении Верховного Суда Российской Федерации № 18-АД19-32 от дата недостаточное финансирование не является основанием для невыполнения законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор. Как указывалось выше, допущенные нарушения требований пожарной безопасности, на необходимость устранения которых указано в предписании, могут повлечь негативные последствия, привести к недопустимому риску для жизни и здоровья людей на территории и в помещениях учреждения, расположенных по указанному выше адресу.

Оценив доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о наличии в действиях главного врача ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница» фио состава административного правонарушения, предусмотренного ч.13 ст.19.5 КоАП РФ.

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность, не установлены.

При определении вида административного наказания, суд принимает во внимание данные о виновном, характер совершенного им административного правонарушения,  и считает необходимым назначить ему административное наказание в виде  штрафа в минимальном размере.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 4.2, 4.3, ч.13 ст.19.5, 23.1, 26.2, 29.9 - 29.11 КоАП РФ, мировой судья-

                                           ПОСТАНОВИЛ:

Признать главного врача наименование организации фио виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных  ч.13   ст.19.5  Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере сумма.

Административный штраф следует перечислить по следующим реквизитам: УФК по адрес (Министерство юстиции адрес), Наименование банка: Отделение адрес Банка России//УФК по адрес, ИНН телефон, КПП телефон, БИК телефон, ОКТМО телефон, Единый казначейский счет  40102810645370000035, Казначейский счет  03100643000000017500, Лицевой счет  телефон в УФК по  адрес, Код Сводного реестра телефон, КБК – телефон телефон, УИН 0410760300085001282319153.

Административный штраф в размере сумма должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. При этом, в указанный срок сведения об уплате настоящего штрафа необходимо сообщить суду, направив квитанцию, в судебный участок по адресу: адрес (каб.34).

В силу ч.1.3-3 ст.32.2 КоАП РФ при уплате административного штрафа за административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, лицом, привлеченным к административной ответственности за совершение данного административного правонарушения, либо иным физическим или юридическим лицом не позднее двадцати дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа административный штраф может быть уплачен в размере половины суммы наложенного административного штрафа.

В случае неуплаты в шестидесятидневный срок со дня вступления постановления в законную силу, при отсутствии оснований, предусмотренных ст. 31.5 ч.1 и ч.2 КоАП РФ, штраф подлежит принудительному взысканию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Кроме того, неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ, в соответствии с ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ может повлечь наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

 Постановление может быть обжаловано в Киевский районный суд                     адрес в течение 10 суток со дня получения или вручения копии постановления путем подачи жалобы через  судебный участок № 8 Киевского судебного района адрес.

дата по окончании рассмотрения данного дела немедленно объявлена резолютивная часть постановления.

 В соответствии со ст.29.11 КоАП РФ, день изготовления данного постановления в полном объеме дата, которое является днем его вынесения.              

Мировой судья                                                                             фио

